l GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ﬁ _ PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Tl Subsecretaria-Geral de Administracdo

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 09/2019 - MANUTENGAO DE AR CONDICIONADO

O Distrito Federal, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal — PGDF, leva ao conhecimento
dos interessados que realizard licitagdo, na modalidade Pregdo, na forma Eletrénica, mediante as
condi¢Bes estabelecidas neste Edital, consoante o regulamentado pela Lei n.2 10.520/2002, Decreto
Federal n.2 5.450/2005 e 7.174/2010 que foi recepcionado pelo Decreto Distrital n2. 37.667/2016,
Decretos Distritais n2 25.966/2005, n2 26.851/2006, 22.688/2002, 32.985/2011, 35.592/2014,
36.520/2015 e, subsidiariamente, pela Lei n.2 8.666/1993, observando a Lei Complementar n.2
123/20086, Leis Distrital 4.611/2011, Lei 4.770/2012, além de outras normas aplicaveis ao objeto deste
certame.

A Sessdao Publica do Pregdao Eletronico sera conduzida pela servidora Cleonice Neri dos Santos,
designada Pregoeira, por meio da Portaria n2 471/2019, publicada no DODF n2 168, de 04 de setembro
de 2019, auxiliado pela equipe de apoio nomeada pela Portaria n2 266, de 09 de junho de 2019,
publicada no DODF n2 109, de 11 de junho de 2019. O procedimento sera realizada por meio do
Sistema Eletrénico COMPRASNET, de acordo com a indica¢do abaixo:

PROCESSO N2: 0020-00028613/2019-55

TIPO DE LICITACAO: Menor Preco por LOTE

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 440.233,12

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por prego global

DATA DE ABERTURA: 18/11/2019

HORARIO: 10h00 (dez horas) horario de Brasilia/DF

ENDERECO ELETRONICO: www.comprasgovernamentais.gov.br

CODIGO UASG: 926121

1-DO OBIETO

Contratacdo de empresa especializada para prestacdo de servicos de manutencdo preventiva e
corretiva nos aparelhos condicionadores de ar, bem como elaboragdo do PMOC - Plano de
Manutengdo e Controle dos condicionadores de ar instalados nesta Procuradoria-Geral do Distrito
Federal, incluindo materiais de limpeza, fornecimento e reposicao de pegas, como também os servigos
de remanejamento anual sob demanda de 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado, de acordo com as
especificacdes e condi¢bes descritas no Termo de Referéncia que integra o anexo | deste edital.

2 - DA SOLICITAGAO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser enviados ao
pregoeiro, até trés dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo publica, exclusivamente
por meio eletronico, no endereco licitacao@ pg.df.gov.br.

2.2. Até dois dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa podera
impugnar o ato convocatdrio deste pregdo, na forma eletronica, pelo endereco licitacao@ pg.df.gov.br.

2.3. Cabera ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracdo do Termo de Referéncia,
decidir sobre a impugnacdo no prazo de até vinte e quatro horas, e, neste mesmo prazo prestar os
esclarecimentos requeridos.

2.4, Acolhida a impugnacdo contra este Edital, serd designada nova data para a realizacdo do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulacdo das propostas.
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2.5. As respostas as impugnacdes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de
ordem geral, serdo cadastradas no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, sendo de
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

2.6. Ndo serdo conhecidas as impugnagdes apresentadas apds o respectivo prazo legal ou, no caso de
empresas, que estejam subscritas por representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no
processo para responder pela proponente.

3- DA PARTICIPAGAO

3.1. Poderdo participar deste Pregdao as empresas interessadas do ramo de atividade do objeto desta
licitacdo, que comprovem sua qualificacdo na forma estabelecida neste Edital e seus Anexos e
que estejam credenciadas perante o sistema eletronico provido pela Secretaria de Logistica e
Tecnologia da Informag¢do do Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestdo (SLTI), por meio do
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

3.1.1. A simples participagdo na licitagdo importa total, irrestrita e irretratdvel submissdao dos
proponentes as condi¢des deste Edital.

3.2. Nao poderao participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execu¢do do servico e do
fornecimento de bens a ele necessarios:

3.2.1 Sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que
tenham diretores, sdcios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais,
tecnolégicos ou humanos em comum.

3.2.2 Pessoa juridica, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdao do projeto
basico ou termo de referéncia ou projeto executivo ou o qual ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.2.3 Pessoa juridica declarada inidénea para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal e Distrital, bem como o que esteja punido com
suspensdo do direito de licitar ou contratar com a Administracdo do Distrito Federal (Parecer n2
373/2018- PRCON/PGDF).

3.2.4 Pessoa juridica impedida de licitar e contratar com o Distrito Federal, de que trata o art. 72
da Lei n2. 10.520/2002.

3.2.5 Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais.

3.2.6 Pessoa juridica que se encontre em processo de dissolugdo, recuperacdo judicial ou
extrajudicial, faléncia, concordata, concurso de credores, liquidacdo, fusdo, cisdo, ou
incorporagao.

3.2.7 Consorcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituicdo e pessoas fisicas ndo
empresarias.

3.2.8 Consoante prescreve o Decreto Distrital n2. 32.751/2011, alterado pelo Decreto
37.843/2016, pessoa juridica cujo dirigente, administrador, proprietdrio ou sdcio com poder de
direcdo seja conjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o segundo grau, de:

| - agente publico com cargo em comissao ou fungdo de confianga que esteja lotado na
unidade responsdvel pela realizacdo da selecdo ou licitacdo promovida pelo 6rgdo ou
entidade da administracdo publica distrital; ou

Il - agente publico cuja posi¢cao no 6rgao ou entidade da administracdo publica distrital seja
hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsavel pela realizacdo da selegdo ou
licitacdo.

3.2.8.1 A vedagdo se aplica aos contratos pertinentes a obras, servicos e aquisi¢cao de
bens, inclusive de servigos terceirizados, as parcerias com organiza¢bes da sociedade civil
e a celebracdo de instrumentos de ajuste congéneres.

3.2.8.2 Entende-se por familiar o conjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
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3.2.8.3 As vedacdes deste item estendem-se as relagcdes homoafetivas.

3.2.9 Direta ou indiretamente, o agente publico ou dirigente da Procuradoria-Geral do Distrito
Federal.

3.2.9.1 Considera-se participacao indireta a existéncia de qualquer vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista do autor do termo de referéncia ou
projeto, pessoa fisica ou juridica e do pregoeiro e de sua equipe de apoio com a licitante ou
responsavel pelo fornecimento de bens e servicos a estes necessarios.

3.2.10 O autor do Termo de Referéncia, pessoa fisica ou juridica.

4 — DO CREDENCIAMENTO

4.1 Os interessados em participar deste Pregdo deverdo credenciar-se, previamente, perante o
sistema eletronico provido pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdo (SLTI), por meio do sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

4.2 Para ter acesso ao sistema eletronico, os interessados deverdo dispor de chave de identificacdo e
senha pessoal, obtidas junto a SLTI, onde também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento e receber instrucées detalhadas para sua correta utilizacao.

4.3 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer
transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do
sistema ou a PGDF responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

4.4 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante e a
presuncao de sua capacidade técnica para realizagdo das transac¢des inerentes ao pregao na forma
eletronica.

4.5 Cabera a licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

5- DA PROPOSTA ELETRONICA

5.1. A licitante deverd encaminhar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletronico, até a
data e hordrio, marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a
fase de recebimento de propostas, devendo declarar em campo préprio no sistema:

5.1.1. O VALOR TOTAL DO LOTE COTADOsobre o qual incidirdao os lances, compreendendo a
soma do valor total dos seus itens, em algarismo, em moeda nacional, j& considerados e
inclusos, todos os custos necessarios tais como impostos, taxas, tributos e quaisquer outras
despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitacao.

5.1.2. Que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdio e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias deste edital.

5.1.3. Que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo
de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

5.1.4. Quando enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte, que preenche os
requisitos legais para a qualificagdo como microempresa ou empresa de pequeno porte ou
microempreendedor individual definidos pelo art. 32 Lei Complementar n2. 123/2006,
para usufruir do tratamento favorecido concedido na referida Lei.

5.1.5. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

5.2. A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos previstos nesta licitacdo sujeitard a
licitante as sangdes estabelecidas na legislacao.

5.3. As propostas ficarao disponiveis no sistema eletronico e a existéncia de qualquer elemento que
possa identificar o licitante importara a sua desclassificacdo, sem prejuizo das san¢Ges previstas
neste Edital.
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5.4, Até a abertura da sessdo, a licitante poderd retirar ou substituir a proposta anteriormente
encaminhada.

5.5. Depois da abertura da sessdo nao serdao admitidas alteragGes nas propostas apresentadas,
ressalvadas apenas a redugao do prego proposto e aquelas alteragdes destinadas a sanar evidentes
erros formais.

5.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para contratagdo, ficam as
licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

6— DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA

6.1. No dia e horario, indicados no predmbulo deste Edital, no
sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, serd realizada a abertura da sessao publica deste Pregao,
conduzida pelo Pregoeiro.

6.2. Durante a sessdo, a comunicagdo entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerd exclusivamente
mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico.

6.3. Incumbira a Licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletronico durante a sessdo publica do
Pregdo Eletrbnico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo Sistema ou de sua desconexdo.

6.4. A Licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
Sistema Eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de precos e lances inseridos
em sessdo publica.

7—- DA CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas e desclassificara, motivadamente, aquelas que
nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

7.2. Somente as licitantes com propostas classificadas participardo da fase de lances.

8 — DA FORMULAGAO DE LANCES

8.1. Iniciada a fase competitiva, as licitantes que tiveram suas propostas classificadas poderao
encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletronico e serdo imediatamente
informadas do recebimento e do valor consignado no registro de cada lance.

8.2. A licitante somente podera oferecer lance inferior ao uUltimo por ela ofertado e registrado no
sistema.

8.3. Durante o transcurso da sessdo, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

8.4. Nao serdao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

8.5. Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracgao.

8.6. No caso de desconexdao do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrénico
permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardao sendo recebidos, sem prejuizo dos atos
realizados.

8.7. Quando a desconexdao do Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao do
Pregdo sera suspensa automaticamente e terd reinicio somente apds comunicagdo expressa aos
participantes no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br.

8.8. 0O encerramento da etapa de lances sera decidido pelo Pregoeiro, que informara, com
antecedéncia de 1 a 60 minutos, o prazo para inicio do tempo de iminéncia.

8.9. Decorrido o prazo fixado pelo Pregoeiro, o sistema eletronico encaminhard aviso de fechamento
iminente dos lances, apdés o que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual sera automaticamente encerrada a fase de
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lances.

8.10. Serd assegurada, como critério de desempate, a preferéncia de contracdo para as
microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n2 123/2006

8.10.1. Ultrapassada a fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, e houver proposta de
microempresa ou empresa de pequeno porte, na situagdo de empate, assim considerada(s)
aquela(s) que seja(m) iguais ou até 5% (cinco por cento) superior(es) a proposta mais bem
classificada, proceder-se-a da seguinte forma;

8.10.1.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de prego inferior a da licitante mais bem classificada, no prazo de 5
(cinco) minutos, e, se atendidas as exigéncias deste edital, serd adjudicado em seu favor o
objeto licitado;

8.10.1.2. Nao sendo contratada a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem
classificada, na forma do subitem anterior, e havendo outras licitantes que porventura se
enquadrem na condicdo de empate, estas serdo convocadas, na ordem classificatoria, para
o exercicio do mesmo direito;

8.10.1.3. A convocada que ndo apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos,
controlados pelo Sistema, decaird do direito previsto nos arts. 44 e 45 da LC n2 123/2006;

8.10.1.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas,
empresas de pequeno porte e equiparados, que se encontrem em situacdo de empate, o
sistema fard um sorteio eletrénico, definindo e convocando a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;

8.10.1.5. Na hipdtese de ndo-contratacdo nos termos previstos neste item, o objeto licitado
serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

9 - DA NEGOCIAGAO

9.1. Apds o encerramento da etapa de lances o Pregoeiro podera encaminhar contraproposta a
licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor
estimado para a contratagdo.

9.2. A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes.

10 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

10.1. A licitante classificada em primeiro lugar deverd encaminhar a partir da solicitacdo do Pregoeiro,

por meio da opg¢do “Enviar Anexo” do sistema Comprasnet, preferencialmente em arquivo Unico, a
proposta de precos adequada ao ultimo lance ou valor negociado e demais documentos e
comprovacoes solicitados neste edital.

10.1.1. O prazo para envio serd de até 120 (cento e vinte) minutos, prazo este que poderd ser
prorrogado quando solicitado e justificado pelo licitante antes do término do prazo concedido,
contados da solicitagdo ou por conveniéncia e oportunidade administrativa, sendo justificado
pelo pregoeiro.

10.1.2. Em carater de diligéncia, os documentos remetidos eletronicamente por meio do sistema
ComprasNet, poderdo ser solicitados em original ou por cépia autenticada, a qualquer momento.
Nesse caso, os documentos deverdao ser encaminhados no prazo estabelecido pelo pregoeiro, ao
Protocolo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal — PGDF, localizada no Setor de Administracdo
Municipal — SAM- Bloco |, térreo, Brasilia/DF, CEP: 70620-000.

10.2. A proposta a ser anexada por meio da opg¢ao “Enviar Anexo” do Sistema
Comprasnet devera conter:

a) nome da proponente e de seu representante legal, endereco completo, telefone, nimeros do CNPJ;

b) o valor total do lote cotado, bem como o valor unitario e total de cada um de seus itens e
subitens, em moeda nacional, com até duas casas decimais, de acordo com o modelo constante do



Anexo Il deste edital, e jd considerados e inclusos todos os custos necessarios tais como impostos,
taxas, tributos e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta
licitagdo;

c) a descricdo dos servigos ofertados, de forma a demonstrar que atendem as exigéncias do Termo de
Referéncia, constante do Anexo | deste edital. Em caso de discordancia existente entre as
especificacbes do objeto descritas no Comprasnet e as constantes deste edital, prevalecerdo as
ultimas;

d) prazo de validade da proposta que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados
da data prevista para abertura da licitagdo;

e) declaragdo para fins do Decreto Distrital 39.860/2019, conforme modelo constante do Anexo V
deste edital.

f) Declaragdao de Realizagdo de Vistoria ou de Desisténcia de realizagdo de vistoria, conforme o caso.
Caso a empresa opte por realizar a vistoria, devera agendar previamente por intermédio
do telefone (61) 3325-1017, devendo realiza-la no prazo maximo de até 1 (um) dia util anterior a data
de abertura da licitacdo;

10.2.1. Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na proposta e
nao constar o registro de prazos divergentes dos estabelecidos, eles serdo considerados como
aceitos pela licitante, ficando esta obrigada ao seu cumprimento.

10.3. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a proposta e documentagao solicitadas,
terd sua proposta desclassificada e sujeitar-se-a as sangOes previstas neste edital.

10.4. O Pregoeiro examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do preco
ofertado com o valor estimado, a conformidade com as especificagdes técnicas do objeto licitado e
com os requisitos estabelecidos neste edital e seus anexos, devendo ser desclassificada de forma
motivada a que estiver em desacordo.

10.5. Para o julgamento e classificacio das propostas, serd adotado O CRITERIO DE MENOR PRECO
POR LOTE, observados os prazos maximos para fornecimento, as especificacOes técnicas e
parametros minimos de desempenho e qualidade e demais condi¢des estabelecidas neste Edital.

10.6. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do PGDF ou,
ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisao.

10.7. N3o se considerard qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

10.8. Ndo se admitirda proposta que apresente valores simbdlicos, irrisérios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagcdes de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracao.

10.9. Sera desclassificada a proposta que contenha preco manifestamente inexequivel, assim
considerado aquele que seja inferior ao custo de produgao, acrescido dos encargos legais, desde que
a licitante, depois de convocada, ndo tenha demonstrado a exequibilidade do preco ofertado.

10.10. Sera desclassificada a proposta que contenha preco excessivo, assim considerado aquele que
for superior ao valor unitario e total estimado pela Administracdo, constante deste Edital/Anexos, para
cada lote/item, observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

11- DA HABILITACAO
11.1. HABILITAGAO JURIDICA
a) Registro comercial, arquivado na Junta Comercial respectiva, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, e, no caso de
sociedades por a¢Ges, acompanhado de documentos de elei¢do de seus administradores.

c) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a
atividade assim o exigir.



11.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ.

b) prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicilio ou sede
da licitante.

d) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

e) para as empresas com sede ou domicilio fora do Distrito Federal, certidio Negativa de Débitos ou
certiddo positiva com efeito de negativa, emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Governo do
Distrito Federal, em plena validade, que poderd ser obtida através do site www.fazenda.df.gov.br.
(inteligéncia do art. 173, da LODF)

f) Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econ6mica Federal.

g) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, ou positiva com efeito de
negativa. (Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011)

11.3. QUALIFICACAO TECNICA

a) Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto desta
licitacdo, mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove que a licitante prestou ou estd prestando servigos
compativeis com o objeto desta contratagao.

a-1) O(s) atestado(s) deverdo corresponder a prestacdo de servicos de manutencdo em, no
minimo, 50% (cinquenta por cento) do total de aparelhos de ar condicionado de cada lote, o que
corresponde a 57 aparelhos para o lote 01 e 01 aparelho de alta precisdao no caso do lote 02.

a-2) Os atestados poderao ser somados para comprovac¢do do quantitativo.

b) Registro ou Inscri¢gao da licitante no Conselho Regional de Engenharia - CREA, em plena validade,
gue comprove objeto compativel com o desta licitacdo.

c) Declaragdo de que o licitante possuird, quando da formalizacdo do contrato, profissional
Engenheiro Mecéanico detentor de atestado de capacidade técnica em seu nome,
devidamente registrado no CREA para atuar como Responsavel Técnico do contrato.

b-1) A comprovacdo do vinculo do profissional com a empresa podera ser realizada mediante
a apresentacdo da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS) ou por meio de contratos
de prestacao de servicos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislagdao civil comum. Caso
o profissional seja sdcio ou proprietario da empresa, a comprovacdo deverd ser por meio do
Estatuto ou Contrato Social registrado na Junta Comercial.

11.4. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a) Certiddo Negativa de faléncia, de concordata, de recuperacdo judicial ou extrajudicial (Lei n2
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultimos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria Certidao. No caso de pragas com
mais de um cartério distribuidor, deverdo ser apresentadas as certidées de cada um dos
distribuidores.

b) Balango Patrimonial e demais demonstra¢des contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situacado financeira da
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empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios.

b.1) as empresas constituidas no ano em curso poderdo substituir o balanco anual por balanco de
abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial;

b.2) a boa situacdo financeira da empresa serd avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG) e
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG), superiores a 1 (um), resultantes da aplicagdo das
seguintes férmulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

LG =
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO CIRCULANTE
LC=
PASSIVO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL
SG =

PASSIVO CIRCULANTE+ EXIGIVEL A LONGO PRAZO

b.3) O licitante deverd apresentar memorial de calculo especifico dos indices
econdmicos financeiros em referéncia, que deverd ser elaborado e assinado por profissional
habilitado.

b.4) As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos
indices acima, deverdo comprovar capital social ou patrimonio liquido minimo de 10% (dez por
cento) do valor estimado do lote/item que pretenda concorrer.

11.5. OUTROS DOCUMENTOS

11.5.1. Declaragdo para fins de cumprimento do Decreto 39.860/2019 (Anexo VII) a ser
enviada juntamente com a proposta.

11.6. DO JULGAMENTO DA HABILITACAO

11.6.1. A licitante habilitada parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF poderd deixar de apresentar os documentos relacionados referentes a:

e habilitagdo juridica (item 11.1),

e regularidade fiscal (item 11.2 com excecdo da alinea “e” )

nn

e qualificacdo econémico-financeira (item 11.4 com exceg¢do da alinea “a”, e, no que se refere a
alinea “b” somente se possuirindices de LG e LC e SG superiores a 1 um, caso contrario devera
comprovar capital social ou patriménio liquido minimo de 10% (dez por cento) do valor estimado
do item que pretenda concorrer, constante do Anexo |.

11.6.2. A comprovacao da habilitacdo parcial no SICAF dar-se-d mediante a verificacdo da validade dos
documentos necessarios, por meio de consulta on line ao sistema, opgao “Situagdo do Fornecedor” e
outras opg¢Ges de consultas disponiveis, quando do julgamento da habilitacdo.

11.6.3. Os documentos exigidos para a habilitagdo que ndao estiverem contemplados no SICAF, que
estejam vencidos ou com cadastro desatualizado, deverdo ser remetidos, preferencialmente, em
conjunto com a proposta de precos ajustada ao valor do seu ultimo lance ou valor negociado, na
forma prevista no item 10.1.

11.6.4. Considerando o disposto no art. 97, caput e paragrafo Unico, da Lei n? 8.666/1993, sera



realizada pelo Pregoeiro consulta quanto a existéncia de registro impeditivo ao direito de participar
em licitagdes ou celebrar contratos com a Administra¢do Publica no médulo SICAF do sistema SIASG e
nos enderegos eletronicos a seguir relacionados, sem prejuizo da verificacdo por outros meios:

11.6.5.1. no Portal da Transparéncia do Distrito Federal (http://www.stc.df.gov.br);

11.6.5.2. no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas-CEIS/CGU, disponivel no

Portal da Transparéncia (http://www.portaltransparencia.gov.br);

11.5. O Pregoeiro podera consultar sitios oficiais de érgdos e entidades emissores de certiddes se
necessdrio, para verificar as condicbes de habilitacdo das licitantes, no entanto, ndo se
responsabilizara pela possivel indisponibilidade desses sistemas, quando da consulta no julgamento
da habilitacdo, sendo de inteira responsabilidade da licitante a comprovacdo de sua habilitacdo. A
verificagdo em sitios oficiais de drgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de
prova.

11.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar a comprovac¢do de regularidade
fiscal e trabalhista com alguma restricdo, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, cujo termo
inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administracdo, para a regularizacdo da documentacdo,
pagamento ou parcelamento do débito e emissao de eventuais certidées negativas ou positivas com
efeito de certiddao negativa.

11.7. A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadéncia do direito a contrata¢do, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital, e facultard ao
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo.

11.8. Todos os documentos emitidos em lingua estrangeira deverdo ser entregues acompanhados da
tradugdo para lingua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado e devidamente consularizados.

11.9. Ndo serdao aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documentos, em substituicdo aos
documentos requeridos neste Edital e seus anexos.

11.10. Os documentos encaminhados deverdao estar em nome da licitante, com indicagdo do numero
de inscricdo no CNPJ.

11.11. Todos os documentos deverdao estar em nome e CNPJ da matriz ou todos em nome e CNPJ da
filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz e os atestados de capacidade técnica, que podem ser apresentados tanto
em nome da matriz e/ou em nome da filial.

11.12. As certidGes que ndao apresentarem em seu teor, data de validade previamente estabelecida
pelo Orgdo expedidor, deverdo ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data da sessdo
publica deste Pregdo, exceto os documentos que se destinam a comprovagdo da qualificacao
economico-financeira e qualificagdo técnica.

11.13. O pregoeiro, na fase de julgamento, podera promover quaisquer diligéncias julgadas
necessarias a analise das propostas e da documentagdo, devendo as licitantes atenderem as
solicitagdes no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocacao.

11.14. Se a proposta ndo for aceitdvel, ou se a licitante ndo atender as exigéncias de habilita¢do, o
Pregoeiro, examinard a proposta subseqiliente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até
a selegdo da proposta que melhor atenda a este edital.

11.15. Constatado o atendimento pleno as exigéncias fixadas neste edital, a licitante que apresentar
0 menor preco por lote serd declarada vencedora.

12 - DO RECURSO

12.1. Declarada a vencedora, serd aberto o prazo de 30 minutos, durante o qual qualquer licitante
poderd, de forma imediata e motivada e em campo préprio do sistema comprasnet, manifestar sua
intengdo de recurso.

12.1.1. A falta de manifestacdo imediata e motivada da licitante importara na decadéncia desse
direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a licitante declarada vencedora.

12.1.2. Havendo manifestagdo, o Pregoeiro examinard a intengdo de recurso, aceitando-a ou,
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motivadamente, rejeitando-a por auséncia de algum pressuposto de admissibilidade.

12.1.3. A licitante que tiver sua inten¢do de recurso aceita, deverd registrar as razées do recurso,
em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas para, se for o caso, apresentar contrarrazGes, também via sistema, em igual
prazo, que comegard a contar do término do prazo da recorrente.

12.2. O recurso nao acolhido pelo Pregoeiro sera apreciado e decidido pela autoridade superior.

12.3. O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

12.4. Dos atos da Administracdo cabem:

12.4.1. Representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da intimacdo da decisdo relacionada com
o objeto da licitacdo ou do contrato, de que ndao caiba recurso hierarquico;

12.4.2. Pedido de reconsideragao, de decisdao do Procurador-Geral do Distrito Federal, conforme o
caso, na hipdtese do § 49, do art. 87 da Lei n? 8.666/93, no prazo de 10 (dez) dias uteis da
intimagao do ato.

13- DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

13.1. O objeto deste Pregdo sera adjudicado pelo Pregoeiro, salvo quando houver recurso, hipétese em
gue a adjudicacdo cabera a autoridade competente para homologacao.

13.2. A homologacado deste Pregdo compete ao Subsecretario Geral de Administracdo da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal.

13.3. O objeto deste Pregdo sera adjudicado a(s) licitante(s) vencedora(s) PELO MENOR PRECO DO
LOTE.

14 - DO INSTRUMENTO CONTRATUAL: GARANTIA, VIGENCIA E REAJUSTE

14.1. O prazo para assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis contados a partir da
intimacdo do adjudicatario, podendo ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde que ocorra
motivo justificado e aceito pela Administracao.

14.1.1. O contrato terd vigéncia de 12 (doze) meses, contado da sua assinatura, com eficacia a
partir de sua publica¢do, podendo ser prorrogado, havendo interesse da Contratante, por iguais e
sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme artigo 57, inciso Il, da lei n2.
8666/93.

14.1.2. O contrato a ser firmado podera ser reajustado depois de transcorrido 01 (um) ano a
contar da data limite para apresentacio da proposta (Parecer 57/2018 — PRCON/PGDF), em
conformidade com a legislacdo vigente.

14.1.3 A variagdo de precgos para efeito de reajuste anual serda medida pelo indice do IPCA, nos
termos do art. 32 do Decreto n? 37.121/2016 apurado durante o periodo ou aquele que vier a
substitui-lo.

14.2.Para o fiel cumprimento das obrigacdes contratuais, serd exigida da adjudicatdria a prestacdo de
garantia no valor correspondente a 3% (trés por cento) do montante do contrato, mediante uma das
seguintes modalidades:

| - caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda; (Redagdo dada pela Lei n2 11.079, de 2004)

Il - seguro-garantia; (Redacdo dada pela Lei n? 8.883, de 1994)
Il - fianga bancaria. (Reda¢do dada pela Lei n2 8.883, de 8.6.94)

14.2.1. O adjudicatario convocado deve apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contado da data da entrega da via do contrato assinada, comprovante de prestacdo de garantia
no valor e nas condicGes descritas neste Edital.



14.2.2. A garantia somente poderd ser levantada apds o cumprimento integral de todas as
obrigacdes contratuais assumidas e a extin¢do do Contrato;

14.2.3. A garantia ficard retida no caso de rescisdo contratual por responsabilidade da
Contratada, até a definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais que porventura
existam.

14.2.4. Sem prejuizo das sanc¢les previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia
exigida sera considerada inexecucdao do Contrato, implicando na imediata anulacdo da Nota de
Empenho emitida e ensejara a rescisdo Contratual, nos termos do inciso | do art. 78 da Lei n2
8.666/93.

14.3.Por ocasido da assinatura do contrato/emissdo da Nota de Empenho, serd exigida a comprovagdo
das condi¢bes de habilitagdo consignadas no edital, as quais deverdo ser mantidas pela licitante
durante a vigéncia do contrato.

14.4. Fardao parte integrante do contrato este Edital e seus Anexos, a proposta apresentada pela
licitante vencedora.

14.5. O contrato podera ser alterado, com a devida justificativa prévia, na ocorréncia de quaisquer
fatos estipulados no Art. 65 da Lei n.2 8.666/93 e suas alteracGes.

14.6. O contrato poderd ser rescindido, conforme as disposicGes dos artigos 77 a 80 da Lei n?
8.666/93.

14.7. Incumbird a contratante providenciar a publicacdo resumida do instrumento do contrato e de
seus eventuais termos aditivos, no Diario Oficial do Distrito Federal.

15— DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

15.1. Manter, durante o periodo de vigéncia do contrato, todas as condi¢des que ensejaram a
contratacdo.

15.2. N3o transferir a terceiro, o contrato, ou subcontratar qualquer das prestagdes de servico a que
estd obrigada;

15.3. N3o fazer uso de mao de obra infantil, nos termos da Lei Distrital n2 5.061/2013.

15.4. Adotar na execugdo do contrato, praticas de sustentabilidade ambiental, a recepgdao de bens,
embalagens, recipientes ou equipamentos inserviveis e ndo reaproveitdveis pela PGDF, praticas de
desfazimento sustentavel, reciclagem dos bens inserviveis e processos de reutilizagdo, nos termos
estabelecidos na Lei Distrital n2. 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que sejam aplicaveis ao objeto
desta licitacdo.

15.5. Durante a execugdo do contrato fica vedado o uso de conteldo discriminatdrio: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento, homofdébico ou qualquer outro
que represente qualquer tipo de discriminagao, especialmente voltados contra minorias em condi¢des
de vulnerabilidade. sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras
sanc¢des cabiveis, nos termos do que dispde a Lei 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto Distrital
38.365/2017. (PARECER 57/2018 — PRCON/PGDF)

15.6. Demais obriga¢des constantes do Termo de Referéncia e Minuta contratual.

16— DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

16.1. Conforme estabelecido no Termo de Referéncia e Minuta contratual.

17- DO RECEBIMENTO

17.1 O objeto contratado serd recebido por servidor ou comissdao designados pela autoridade
competente, mediante Termo Circunstanciado, na forma estabelecida no item 14.1 do Termo de
Referéncia.

17.2. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato.



17.3. Se a Contratada deixar de entregar o objeto/prestar os servicos, dentro do prazo e condicdes
estabelecidas sem justificativa por escrito e aceita pela Administracdo, sujeitar-se-a as penalidades
impostas neste Edital.

18- DO PAGAMENTO

18.1. Para efeito de pagamento, a PGDF consultara os sitios oficiais dos drgaos e entidades emissores
das certidGes a seguir relacionadas, para a verificacdo da regularidade fiscal da Contratada:

a) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta¢do de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n2 1.751, de 02/10/2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

b) Certidao de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

c) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS, fornecido pela CEF
— Caixa Econébmica Federal, devidamente atualizado.

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT. ( Lei n? 12.440, de 7 de julho de
2011)

18.1.1. Havendo a impossibilidade de consulta, pela Administracdo, aos sitios oficiais dos drgaos
e entidades emissores das citadas certiddes, o pagamento ficard condicionado a apresentacao,
pela Contratada, da comprovacdo de sua regularidade fiscal e trabalhista.

18.2. O pagamento sera efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentacdo da
Nota Fiscal/Fatura, desde que o documento de cobranga esteja em condi¢cbes de liquidagdo de
pagamento.

18.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administracdo, a parcela devida
serd atualizada monetariamente, desde o vencimento da obriga¢do até a data do efetivo pagamento
de acordo com varia¢do pro rata tempore do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo— IPCA.

18.4. Nenhum pagamento sera efetuado a licitante enquanto pendente de liquidagdo, qualquer
obrigacdo que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere direito
ao pleito de reajustamento de precos ou corre¢cdo monetaria (quando for o caso).

18.5. Os pagamentos de valores iguais ou superiores a RS 5.000,00 (cinco mil reais) serdo feitos,
exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiario, junto ao Banco de
Brasilia S/A - BRB. Para tanto deverdo apresentar o nimero da conta corrente e da agéncia em que
desejam receber seus créditos, de acordo com o Decreto n.2 32.767 de 17/02/2011, publicado no
DODF ne 35, pag. 3, de 18/02/2011.

18.5.1. Excluem-se das disposi¢cdes do caput deste item:
l. - os pagamentos a empresas vinculadas ou supervisionadas pela Administracdo Publica federal;

Il. - os pagamentos efetuados a conta de recursos originados de acordos, convénios ou contratos
que, em virtude de legislacdo prépria, s6 possam ser movimentados em instituicdes bancarias
indicadas nos respectivos documentos;

Il. - os pagamentos a empresas de outros Estados da federacdo que ndo mantenham filiais e/ ou
representacdes no DF e que venceram processo licitatério no ambito deste ente federado.

18.6. Sera efetuada a retencdo na fonte, dos tributos e contribuicdes, prevista na Instru¢do Normativa
RFB n2 1234/2012.

18.7. A retencdo dos tributos ndo serd efetivada caso a licitante apresente junto com sua Nota
Fiscal/Fatura a comprovacio de que o ele é optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribui¢Ges das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —SIMPLES.

18.8. O pagamento dar-se-d4 mediante emissdao de Ordem Bancaria — OB, junto ao Banco de Brasilia
S.A., em Brasilia-DF, ou tratando-se de empresa de outro Estado que nao tenha filial ou representacdo
no Distrito Federal, junto ao banco indicado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos contados da data de
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apresentacdo pela Contratada da documentacdo fiscal correspondente e apds o atestado da
fiscalizagdo da PGDF.

18.9. Documentos de cobranga rejeitados por erros ou incorrecdes em seu preenchimento serao
formalmente devolvidos a Contratada, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis contados da data de
sua apresentagdo.

18.10. Os documentos de cobranga, escoimados das causas que motivaram a rejei¢cdao, deverdao ser
reapresentados num prazo maximo de 02 (dois) dias Uteis.

18.11. Em caso de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorrecdes, o prazo de
pagamento passara a ser contado a partir da data de sua reapresentagao.

19- DAS SANCOES

19.1. As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigacdes assumidas,
garantida a prévia defesa, ficam sujeitas as sangGes estabelecidas no Decreto n? 26.851, de
30/05/2006, publicado no DODF n2 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, com suas altera¢des e atualizado.

20— DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

20.1. Unidade Or¢amentdria: 120901 — Fundo Procuradoria-Geral do Distrito Federal
20.2. Programa de Trabalho: 03.122.6003.4220.0007

20.3. Natureza da Despesa: 33.90.39 e 33.90.30

20.4. Fonte:370e 170

21— DA DISPOSICOES FINAIS

21.1. A PGDF podera revogar este Pregdo por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

21.1.1. A anulagdo do pregdo induz a do contrato.

21.1.2. As licitantes ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anula¢do do procedimento
licitatdrio, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver
suportado no cumprimento do contrato.

21.2. E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase desde Pregdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
informacdao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacdo e
habilitacado.

21.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que nao alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de classificacdo e habilitagdo. (§32 do art. 26 do Dec. n? 5.450/2005)

21.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PGDF.

21.5. O desatendimento as exigéncias formais, ndo essenciais, ndo importard na inabilitacdo da
licitante e/ou desclassificacdo de sua proposta, desde que seja possivel a afericdo de sua habilitacdo
e a exata compreensdo da sua proposta, durante a realizacdo da sessdo publica do pregao.

21.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da administragao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo. (Paragrafo Unico do art. 52 do Dec. n?
5.450/2005)

21.7. A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢Ges contratuais, acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessdrios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Lei n.2



8.666/93, art.65, §§ 12, 22). No caso de eventual alteracdo contratual a Administracdo devera
apresentar a devida justificativa prévia.

21.8. Este Pregdao poderd ter a data de abertura da sessdo publica transferida por conveniéncia da
PGDF.

21.9. Nos termos do artigo 12 da Lei Distrital n? 5.061/2013, c/c o artigo 79, inciso XXXIll, da
Constituicdo Federal, é estritamente vedado o uso de mao de obra infantil.

21.9.1. O uso ou o0 emprego da mao de obra infantil podera constituir motivo para a rescisdo do
contrato e a aplicagdo de multa, sem prejuizo das sangdes legais cabiveis.

21.10. Durante a execugdo do contrato fica vedado o uso de conteudo discriminatério: contra a mulher,
gue incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento,homofdbico ou qualquer outro
que represente qualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltados contra minorias em condigdes
de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de outras
sanc¢des cabiveis, nos termos do que dispde a Lei 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto Distrital
38.365/2017.

21.11. Nos termos da Lei Distrital 6.128/2018, deve ser reservado o percentual de 2% de vagas de
trabalho a ser destinado a pessoas em situagao de rua.

21.12. O foro para dirimir questdes relativas ao presente edital serd o de Brasilia — DF, com exclusdao
de qualquer outro.

21.13. Os casos omissos e demais duvidas suscitadas serdo dirimidas pelo Pregoeiro, por meio do
Telefone: (61) 3342-1086.

21.14. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupgdo, no telefone 0800-6449060. (Decreto n2 34.031/2012, publicado no DODF de 13/12/2012

p5)

22- DOS ANEXOS

22.1. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO | - Termo de Referéncia

ANEXO Il - Modelo de Proposta

ANEXO Il - Modelo Declaragdo para fins de cumprimento do Decreto 39.860/2019
ANEXO |V -Relac¢do dos aparelhos de ar condicionados e suas localiza¢Oes
ANEXO V - Modelo de Ordem de Servigo de manutengdo preventiva/corretiva
ANEXO VI - Modelo de Relatério de Manutengao Preventiva

ANEXO VII - Modelo de Relatério de Manutencgdo Corretiva

ANEXO VIII - Modelo de Termo de Recebimento Provisério

ANEXO IX - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo

ANEXO X - Minuta do Contrato

Brasilia, 012 de novembro de 2019.
Cleonice Neri dos Santos

Pregoeira

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 09/2019 - MANUTENGAO DE AR CONDICIONADO
ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA




1. DO OBIJETO:

1.1. Contratacdao de empresa especializada para prestagdao de servicos de manutengao
preventiva e corretiva nos aparelhos condicionadores de ar, bem como elabora¢cdo do PMOC - Plano de
Manutencdo e Controle dos condicionadores de ar instalados nesta Procuradoria-Geral do Distrito
Federal, incluindo os de alta precisdo, com alto fator de calor sensivel (90%), conforme Portaria do
Ministério da Saude n2 3523, de 28/08/1998, incluindo materiais de limpeza, fornecimento e reposi¢ido
de pecas nas quantidades e exigéncias estabelecidas neste Termo de Referéncia, como também os
servicos de remanejamento anual sob demanda de 30 (trinta) aparelhos de ar condicionado.

2. DA JUSTIFICATIVA:

2.1. Devido a proximidade do encerramento do contrato de manutencdo n? 15/2015,
processo: 00020-00014380/2018-22, que ocorrera em 20 de outubro de 2019, do término do prazo de
garantia dos equipamentos de ar condicionados novos processo: 020.00019050/217-42 com
encerramento em 26 de novembro de 2019 e dos aparelhos de ar condicionado de precisdo do Storage,
processo de aquisicdo: 020.004.020/2014 e CONTRATO 006/2016 com garantia até 27 de outubro de
2019.

2.2. Devido a necessidade continua de climatizacdo do Storage e das salas desta
Procuradoria do DF revertendo a incidéncia de alta temperatura ambiente acumulada durante o dia;

2.3. A contratacdo de empresa destinada a prestacdo de servicos de manutengdo preventiva
e corretiva com a reposicdo de pecas e componentes novos disponiveis no mercado, objetiva manter
de forma segura a qualidade do ar nos ambientes das salas das Especializadas, dos Setores do Apoio
Juridico, que possuem aparelhos de ar condicionado, sem o comprometimento do atendimento por
falta de materiais, pegas e ou componentes necessarios ao bom funcionamento dos aparelhos.

2.4, A qualidade do ar de interiores em ambientes climatizados e a ampla utiliza¢gdo de
sistemas de ar condicionados no pais, em funcdo das condi¢des climdticas, levaram as autoridades
competentes a preocupag¢do com a saude, bem-estar, conforto, produtividade e absenteismo relativos
ao trabalho dos ocupantes dos ambientes climatizados e a sua inter-relacdo com a varidvel qualidade
de vida, considerando que a qualidade do ar de interiores, em ambientes climatizados, é determinante
para a Sindrome dos Edificios Doentes. Instalagdes inadequadas, operacdao e manutengbes precdrias
dos sistemas de climatizacdo, favorecem a ocorréncia e o agravamento de problemas de salde;

2.5. Assim sendo, o Ministério da Saude aprovou, através de Portaria n° 3.523, de 28/08/98,
regulamento técnico contendo medidas bdsicas referentes aos procedimentos de verificagdo visual do
estado de limpeza, remocdo de sujeiras por métodos fisicos, manuten¢do do estado de integridade e
eficiéncia de todos os componentes do sistema de climatizagao;

2.6. Entdo, considerando a questdo sanitaria e a real e necessaria manutencao dos
aparelhos de ar condicionado da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF, a fim de se evitar
inclusive a ocorréncia de danos aos aparelhos e garantir o seu regular funcionamento, elaboramos o
presente termo de referéncia para contratacdo de empresa especializada para prestacdao de servigos
de manutengao preventiva e corretiva de condicionadores de ar, bem como elaboragao de PMOC —
Plano de Manutenc¢do e Controle dos condicionadores de ar existentes na PGDF, conforme Portaria do
Ministério da Saude n2 3523, de 28/08/1998, incluindo materiais de limpeza, fornecimento e reposi¢io
de pecas, nas quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento;

2.7. A divisdo em lotes do objeto a ser licitado visa priorizar o principio da competitividade,
haja vista que existem empresas que ndao possuem expertise em manutengao em aparelhos
condicionadores de ar de alta previsdo, muito embora existam também no mercado outras empresas
gue atenderiam por completo os servicos a serem licitados. Assim sendo, a divisdo em lotes do objeto
busca agregar o maior numero possivel de interessados, com isso aumentando o universo das
propostas que poderao surgir.

3. DO ESCOPO:

3.1. Os servicos de manutengdo preventiva e corretiva, bem como a elaboragdo do PMOC
contemplarao os equipamentos condicionadores de ar relacionados na planilha a seguir:

LOTE 01
ESPECIFICACOES QUANTIDADE | BTU/H
Condicionador de ar Split, marca ELGIN, modelo inverter 12 9.000




Condicionador de ar Split, marca LG, modelo comum 02 9.000
Condicionador de ar ACJ, marca ELGIN, modelo comum 01 10.000
Condicionador de ar ACJ, marca SPRINGER, modelo comum 01 10.000
Condicionador de ar Split, marca ELGIN, modelo inverter 02 12.000
Condicionador de ar ACJ, marca CONSUL, modelo comum 05 18.000
Condicionador de ar ACJ, marca SPRINGER, modelo comum 01 18.000
Condicionador de ar ACJ, marca AGRATO, modelo comum 01 18.000
Condicionador de ar Split, marca ELGIN, modelo inverter 13 18.000
Condicionador de ar Split, marca ELGIN, modelo comum 34 18.000
Condicionador de ar Split, marca SPRINGER MAXI FLEX, modelo o1 18.000
comum
Condicionador de ar Split, marca ELGIN, modelo inverter 10 24.000
Condicionador de ar Split, marca ELGIN, modelo comum 04 24.000
Condicionador de ar Split, marca LG, modelo comum 12 24.000
Condicionador de ar Split, marca SPRINGER MAXI FLEX, modelo 06 30.000
comum
Condicionador de ar Split, marca ELGIN, modelo inverter 10 30.000
LOTE 02
ESPECIFICAGCOES QUANTIDADE || BTU/H

Condicionador de ar de precisdo Split, marca DIAMONT, modelo 24.000
SSPV 020, linha SIRIUS, com alto fator de calor sensivel (90%), 02 <;u
com sistema de controle microprocessado, sistema de (27TR)
desumidificacdo e reaquecimento elétrico

4. DA FUNDAMENTACAO:

4.1. LEI N2 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e alteragdes;

4.2. LEI N2 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 e suas alteragdes;

4.3. DECRETO N° 23.460, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002 e suas alteracgGes;

4.4, LEI N2 5.450, DE 31 DE MAIO DE 2005 e suas alteragoes;

4.5. DECRETO N2 26.851, DE 30 DE MAIO DE 2006;

4.6. LEI DISTRITAL N2 4.770, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2012;

4.7. PORTARIA N2 3.258/98-ANVISA/Ministério da Saude.

5. DA EXECUGCAO DOS SERVICOS:

5.1. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva deverdo ser executados por

profissionais habilitados (técnicos/mecanicos de refrigeracdo), de acordo com os manuais dos
fabricantes e segundo normas técnicas, utilizando de ferramentas adequadas, com vistas a manter os
equipamentos em perfeitas condi¢Ges de uso e garantindo a adequada refrigeracdao dos ambientes;

5.2. A empresa devera possuir Engenheiro Mecanico, devidamente registrado nos érgados
competentes, que atuard como responsavel técnico junto a Procuradoria-Geral do Distrito Federal e
aos 6rgaos de fiscalizagdo. O vinculo desse profissional qualificado ndo precisa ser necessariamente
trabalhista ou societario, sendo suficiente a existéncia de um contrato de prestacdo de servigos,
regido pela legislagdo civil comum;

5.3. Os servigcos de manutencgdo preventiva e corretiva objetivam o funcionamento pleno dos
equipamentos, devendo ser executados em conformidade com a Portaria n? 3.523, de 28/08/1998, do
Ministério da Saude, ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas, e especificacdes do fabricante
dos equipamentos.

6. DOS SERVICOS DE ELABORAGAO DO PMOC - PLANO DE MANUTENGAO, OPERACAO E
CONTROLE:

6.1. Elaboracdo e implantagdo do Plano de Manutenc¢do, Operagdo e Controle — PMOC,



adotado para o sistema de climatizacdo. Este Plano deve conter a identificacdo do estabelecimento, a
descricao das atividades a serem executadas. Plano de Manutencdo para condicionadores de ar do
Tipo Split e ACJ, e condicionador de ar de alta precisdao Split, marca DIAMONT, modelo SSPV 020, linha
SIRIUS, com alto fator de calor sensivel (90%), a periodicidade das mesmas, as recomendagbes a
serem adotadas em situac¢des de falha do equipamento e de emergéncia, para garantia de seguranca
do sistema de climatizacdo e outras de interesse, conforme NBR 13.971/97, da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT e conforme Portaria n2 3523, de 28/08/1998, do Ministério da Saude;

6.2. Este Plano deverd ser apresentado em até 30 (trinta) dias apds a assinatura do
contrato.

7. DOS SERVICOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA:

7.1. A manutengdo preventiva tem por objetivo evitar a ocorréncia de defeitos em todos os

componentes dos equipamentos, conservando-os dentro dos padrdes de operacionalidade e seguranga
e em perfeito estado de funcionamento;

7.2. Os servicos de manutengio dos equipamentos compreendem a HIGIENIZACAO
COMPLETA DO APARELHO, incluindo:

7.2.1. Remocdo e limpeza da tampa frontal e do gabinete de acordo com as normas dos
fabricantes;

7.2.2. Limpeza da parte externa do condicionador de ar;
7.2.3. Remocdo, limpeza e lavagem dos filtros de acordo com as normas dos fabricantes;
7.2.4. Verificagdo dos rolamentos e mancais dos ventiladores/motores. Se necessario troca

dos rolamentos;

7.2.5. Medicdo e registro de tensdo e amperagem do equipamento em operagdo com
compressor armado, medido com auxilio do amperimetro;

7.2.6. Limpeza das serpentinas de evaporagao e condensadores, com a devida desmontagem
das pegas;

7.2.7. Limpeza da bandeja — parte de condensacao;

7.2.8. Verificacdo de fuga de gas refrigerante, com a reposi¢do se necessario;

7.2.9. Verificagdo com eventual corre¢do do nivel de ruido e vibragdes anormais;

7.2.10. Medic¢do e registro da tensdo e corrente elétrica dos motores dos compressores;

7.2.11. Verificar funcionamento dos controles remotos, caso tenha;

7.2.12. Verificagdo dos visores das linhas de liquido quanto a presenca de umidade no sistema,

com a utilizacdo de bomba de vacuo;

7.2.13. Medicdo com registro da temperatura da serpentina de resfriamento, bem como, do
superaguecimento;

7.2.14. com correcao dos sistemas de encaixe dos painéis de acesso ao gabinete;

7.2.15. Limpeza externa dos gabinetes;

7.2.16. Verificar a drenagem de agua;

7.2.17. Substituir isolagOes térmicas danificadas nas tubulagdes;

7.2.18. Eliminar possivel mau contato no cabo de alimentagdo, disjuntores e pontos de

interligacao;

7.2.19. Limpeza das bandejas de drenagens;

7.2.20. Eliminar ruidos anormais;

7.2.21. Verificar se ha fuga de energia para a carcacga do aparelho;

7.2.22. Verificar e eliminar possiveis pontos de vazamento de fluido refrigerante (conexdes e
valvulas);

7.2.23. Verificar e executar reparos no contator magnético do compressor;

7.2.24, Medicdo e registro das temperaturas em operagao dos motores ventiladores;



7.2.25. Verificacdo interna dos gabinetes, com eventual corre¢do termo acustica — parte de
evaporagao;

7.2.26. Medicdo e registro das pressdes dos compressores de descarga, nas linhas de sucgdo e
bomba de éleo (no caso de semi - hermético) com eventual ajuste de pressdes;

7.2.27. Verificacdo das valvulas de expansdo termo acusticas parte de condensacao;
7.2.28. Eliminar pontos de obstrucdo de sujeira nas aletas do condensador;
7.2.29. Operac¢do do termostato de modo a desarmar e rearmar o compressor, verificando a

existéncia de ruidos ou vibra¢ées, providenciando, se necessario, sua correcao;

7.2.30. Remocdo do aparelho, inspecdo e ajuste dos parafusos de fixagdo do compressor,
motor, ventilador e estrutura;

7.2.31. Retirar as turbinas das unidades internas para limpeza, (com cuidado para ndo remover
acessorios de balanceamento);

7.2.32. Limpeza da bandeja coletora de dgua de condensacdo e tubulacdo de drenagem;
7.2.33. Verificar a isolagdo elétrica do compressor e do motor de ventilador;
7.2.34, Executar reparos de desgastes de eixos, buchas, mancais de rolamento e lubrificacdo

do motor do ventilador;
7.2.35. Limpar e higienizar o evaporador e bandejas de drenagens;

7.2.36. Lavar a serpentina do condensador e pecas comuns com maquina adequada, aplicando
produtos desengraxantes conforme normas do Ministério da Salde, se necessario;

7.2.37. Montar o equipamento de forma adequada;

7.2.38. Se necessdrio, remo¢do do aparelho para a oficina e execugdo dos servigos
relacionados abaixo:

a) Desmonte e limpeza das serpentinas do condensador evaporador;

b) Realizagdo de tratamento anticorrosivo (com tinta tipo zarcdo) do chassi e da bandeja interna;
c) Verificagdo e troca de capacitor;

d) Verificagdo dos componentes elétricos, cabo de alimentagdo e, se necessario, sua

substituicdo.

7.2.39. Em caso de pane, realizar a andlise do condicionador de ar com a emissdo de relatério
contendo a descricdo do problema e das pecas a serem trocadas. Caso seja necessdria a substituicao
de alguma das pecas descritas no item 1.4.11, a contratada devera fazer sua troca imediata sem 6nus
para a contratante.

7.3. Além dos servicos acima, cabera a Contratada a execucdo de outras acgGes
recomendadas pela boa técnica, e pelos fabricantes dos produtos e equipamentos, de forma a atender
a satisfatdéria manutencdo, buscando assim realizar a manuten¢ao preventiva conforme PMOC — Plano
de Manutengao, Operacgao e Controle;

7.4, O prazo para executar a manutengdo preventiva sera de 05 (dias) dias Uteis contados do
recebimento da ordem de servigo, cujo modelo encontra-se no Anexo ;

7.5. O prazo previsto no item 7.4. abrangera no maximo as manutengdes dos
condicionadores previstos em um lote;

7.6. Nao serdo aceitas interrup¢des no funcionamento dos aparelhos durante o horario de
expediente sem a prévia autorizacao do fiscal do contrato;

7.7. A contratada somente podera executar a manutengdo preventiva apds emissdao e
recebimento da ordem de servigo;

7.8. Apds a execugdo da manutencdo, a contratada emitira relatério, colhendo a assinatura
do servidor em servigco, conforme modelo no Anexo , para fins de ateste da nota fiscal, e
encaminhara ao fiscal no prazo de 5 (cinco) dias Uteis da execu¢do dos servicos;

7.9. Estimam-se que os servicos de manutencgbes preventivas serdo realizadas mensalmente
em cada aparelho de ar condicionado, porém, a critério da administracdao e conforme PMOC — Plano de



Manutencdo, Operacdo e Controle esse prazo poderd ser revisto. As manutencdes respeitardo o
guantitativo contratado;

7.10. Correra por conta exclusiva da licitante vencedora, a responsabilidade pelo
deslocamento de seus técnicos ao local da execu¢do dos servigos objeto da licitacdo, pela retirada e
entrega dos equipamentos e todas as despesas de transporte, frete e seguros correspondentes;

7.11. As seguintes pecas e materiais estdo incluidos na manutengdo preventiva a cargo e
onus da contratada: fusiveis, parafusos, correias, imads, terminais elétricos, graxas, solventes,
produtos quimicos de limpeza, materiais contra a corrosdo e para protegao anti ferruginosa, tinta, lixa,
neutrol, underseal, fita isolante, alcool, filtro secador, espuma de vedagdo, massa de vedacdo,
vaselina, estopas, sacos plasticos para acondicionamento de detritos, materiais para solda, zarcdo, R-
22, trapo, substituicdo ou complementagao dleos lubrificantes, oxigénio, nitrogénio, acetileno, gases
freon, éleo mineral, materiais e produtos de limpeza em geral;

7.12. A contratada devera afixar no aparelho em que foi realizada a manutencdo preventiva
um adesivo contendo informacdo sobre a data que foi realizada a manutengdo preventiva, bem como
informar também a data prevista para a nova manutenc¢do preventiva conforme PMOC — PLANO DE
MANUTENGAO E CONTROLE DE OPERAGAO.

8. DA MANUTENGCAO CORRETIVA:

8.1. Manutengdo corretiva tem por objeto todos os procedimentos necessarios a recolocar
os equipamentos defeituosos em perfeito estado de funcionamento, compreendendo, inclusive, as
necessarias substituicGes de pecas defeituosas, ajustes e reparos necessarios, de acordo com os
Manuais e Normas Técnicas especificas para os equipamentos;

8.2. Os servicos de manutengdo corretiva serdo realizados sempre que houver emissdo de
ordem de servigo, cuja motivagdo seja uma chamada técnica por parte da contratante ou forem
detectados problemas pelo técnico da contratada quando da realizagdao das manutengdes preventivas;

8.3. A contratada devera atender as chamadas para manutencdo corretiva dos aparelhos de
ar condicionado no prazo de 08 (oito) horas dentro do hordrio de expediente desta PGDF, devendo
devolvé-los devidamente reparados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas a partir das
solicitagOes realizadas por telefone fixo, moével por contato ou aplicativo e ou mensagem eletrdnica (e-
mail) pela contratante, onde devera haver nimero de registro de tais chamadas;

8.4. O atendimento ocorrera no periodo compreendido entre 08 as 19 horas, em dias Uteis;

8.5. Para os casos onde os servicos de manutencdo corretiva demandar maior prazo de
execucdo para aparelhos comuns e inverter, esses deverdo ser concluidos no prazo maximo de 15
(quinze) dias uteis, neste caso o aparelho devera ser substituido temporariamente por outro de igual
capacidade, até a conclusdo do reparo do aparelho retirado para conserto, sem qualquer 6nus
adicional a Contratante;

8.6. Em relagdo ao reparo dos aparelhos de ar condicionado de alta precisdao, caso o servigco
de manutencdo corretiva demandar um prazo de execu¢dao maior do que o estipulado no item 8.5, haja
vista a reposicdo de pecas para este tipo de aparelho, o prazo maximo para reparo e entrega dos
aparelhos sera de até 45 (quarenta e cinco) dias, desde que substituido temporariamente por outro de
igual capacidade, até a conclusdo do reparo do aparelho retirado para conserto, sem qualquer 6nus
adicional a Contratante;

8.7. As Pecas e ou componentes dos equipamentos, descritos neste Termo de Referéncia,
que apresentarem defeitos ou problemas técnicos, e que sejam necessarios a presta¢ido dos servigos,
bem como todo material de consumo (suprimentos) utilizados na manutenc¢do corretiva deverdo ser
novos de primeiro uso fornecidos pela contratada e passardo a ser de propriedade da contratante;

8.8. Para melhor gestdo da execuc¢do dos servicos, a Contratada deverd utilizar pecas e ou
componentes facilmente encontradas no mercado local disponiveis em estoque ou no pais e de facil
acesso e transporte, considerando o tempo necessdrio para atendimento do reparo descrito no item
8.3 e 8.5 e em casos excepcionais e especificos para os aparelhos de condicionadores de ar de alta
precisdo (item 8.6);

8.9. Pecas, componentes ou equipamentos que forem considerados fora de linha no
mercado, que apresentarem defeitos ou problemas técnicos irreparaveis, deverdo ser substituidos de
forma parcial ou completa por materiais novos, de primeiro uso, em perfeitas condi¢cbes de



funcionamento, de configuracdo e especificacdo igual ou superior recomendado pelo fabricante,
mediante apresentacdo de relatério técnico com a aprovacao da contratante, por intermédio do
executor do contrato;

8.10. Os remanejamentos de aparelhos de ar condicionado pertencentes a esta PGDF deverao
ser realizados conforme demanda, em qualquer dia ou data do ano de vigéncia do contrato, exceto
finais de semana ou feriados desde que previamente agendado mediante chamado técnico,
considerando a previsdo média de 30 (trinta) remanejamentos por ano;

9. DO FORNECIMENTO DE PECAS:

9.1. Os servigos de manutengdo preventiva e corretiva serao prestados com fornecimento
avulso de pecgas, sempre que a indicacdo técnica for pela substituicio de pecas defeituosas que
estejam impedindo ou dificultando o perfeito funcionamento dos equipamentos.

9.2. Caso haja necessidade de substituicio de pecas, a CONTRATADA somente poderd
executar sua substituicdo apds a devida justificativa técnica e autorizacdo do CONTRATANTE.

9.3. Ocorrendo a necessidade de substituicdo urgente de pecas, a CONTRATADA podera
efetuar a troca, com imediata anuéncia por escrito do CONTRATANTE, sendo necessdria a
apresentacdo da devida justificativa em Relatério Técnico.

9.4, Em caso de substituicio de pecas e de outros componentes do sistema, caberd a
CONTRATADA o fornecimento de toda a mao de obra necessaria a execug¢do do servico.

9.5. Todas as pecas e equipamentos empregados deverao ser originais, ou equivalentes a
estes em qualidade, caracteristicas fisicas, elétricas e de eficiéncia, ter garantia minima de (90)
noventa dias ou, no caso de pecas e acessérios com garantia de fabrica, o periodo que for
determinado pelo fabricante, quando este for maior.

9.6. A utilizacdo de qualquer peg¢a ndo-original, remanufaturada, usada ou adaptada so6
poderd ser feita com expressa e prévia autorizacdo do CONTRATANTE.

9.7. As pecas substituidas, mesmo que inaproveitaveis, deverdo ser devolvidas ao
CONTRATANTE, juntamente com a embalagem da pec¢a aplicada.

9.8. Durante o periodo de garantia das pecas, essas serao de responsabilidade da
CONTRATADA.

9.9. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA, segundo o item seguinte:

9.9.1. Pelo valor resultante das pecas utilizadas na manutencdo dos aparelhos de ar

condicionado, segundo a tabela de pregos licitados constante no contrato. Caso a peca defeituosa nao
conste da referida tabela, pelos valores de mercado aferidos, apds pesquisa de precos, por meio de
pelo menos 3 (trés) cotagdes, para pegas e acessorios novos e compativeis.

9.9.1.1. A fiscalizagdo avaliara a pesquisa de precos realizada pela CONTRATADA a fim de
averiguar a veracidade dos orgamentos apresentados.

10. DO REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DE CHAMADOS TECNICOS:

10.1. A partir da data de inicio do contrato, a contratada devera disponibilizar o servico de

atendimento durante a semana em dias Uteis, para registro e acompanhamento de chamados técnicos
por intermédio de Endereco fixo, telefone fixo, mdvel, aplicativo e ou mensagem eletrénica (e-mail)
para contato e confirmagdo durante o horario das 8 as 18:00 horas (horario comercial). Este servico
compreende uma estrutura de suporte centralizado com telefone fixo e mével, enderego
eletrénico (e-mail), para o atendimento, registro e acompanhamento de chamados técnicos.

11. DOS RELATORIOS DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA:
11.1. Relatério de Manutengao Preventiva:
11.1.1. Para toda intervencdo preventiva a contratada emitird um Relatério, conforme modelo

do ANEXO IV deste termo de referéncia, registrando detalhadamente os servigos executados, devendo
consignar, entre outras acdes, as seguintes:

a) Descrigdo sumaria dos servicos de consertos realizados em cada equipamento, com a relagao
das pegas substituidas, com a indicagdao da marca, modelo, numero de série e numero de tombamento
patrimonial do equipamento reparado;



b) Data;

c) CondigGes inadequadas encontradas ou eminéncia de ocorréncias que possam prejudicar o
perfeito funcionamento dos equipamentos consertados;

d) Assinaturas do Executor do contrato e o técnico responsavel da contratada.
11.2. Relatério de Manutencao Corretiva:
11.2.1. Para toda intervencdo corretiva a contratada emitira um Relatdrio, conforme modelo do

ANEXO V deste termo de referéncia, registrando detalhadamente os servicos executados, devendo
consignar, entre outras a¢des, as seguintes:

a) Descricdao sumaria dos servigos de consertos realizados em cada equipamento, com a relagao
das pecas substituidas, com a indicagcdo da marca, modelo, numero de série e numero de tombamento
patrimonial do equipamento reparado;

b) Data;

c) Condi¢Ges inadequadas encontradas ou eminéncia de ocorréncias que possam prejudicar o
perfeito funcionamento dos equipamentos consertados;

d) Assinaturas do Executor do contrato e o técnico responsavel da contratada.
12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
12.1. Providenciar junto ao CREA-DF as AnotacOes de Responsabilidade Técnica (ART)

referentes ao objeto deste TERMO DE REFERENCIA e especialidades pertinentes, quando cabivel, nos
termos da Lei n? 6.496/1977;

12.2. Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigacGes fiscais
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto deste TERMO DE REFERENCIA, até o recebimento
definitivo dos servicos;

12.3. Atender as normas técnicas, além das normas e portarias sobre seguranca e saude no
trabalho e providenciar os seguros exigidos em Lei, na condi¢gdao de Unica responsdavel por acidentes e
danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos
servigos objeto do contrato;

12.4. Fornecer mao-de-obra especializada necessdria para a manuten¢do dos servicos objeto
deste TERMO DE REFERENCIA;

12.5. Elaborar, por meio de seu responsavel técnico, Plano de Manutencdo, Operacao e
Controle - PMOC, conforme exigido pela Portaria n? 3.258/98-ANVISA/Ministério da Salde, e executa-
lo como programa de manutencdo preventiva dos equipamentos, com estrita observancia a
periodicidade dos servicos nela contida;

12.6. Apresentar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da assinatura do
contrato, o PMOC de acordo com a Portaria n2 3.523/98-ANVISA/Ministério da Saude;

12.7. Apresentar relatério mensal de cada equipamento assistido nas manutengdes
preventivas e/ou corretivas, de acordo com o PMOC;

12.8. Utilizar na limpeza dos componentes dos equipamentos somente produtos
biodegradaveis registrados no Ministério da Saude, sendo proibida a utilizacdo de substancias
classificadas como carcinogénicas, teratogénicas e mutagénicas;

12.9. Manter limpos os locais onde se realizarem os servicos;

12.10. Reparar qualquer erro e substituir quaisquer pecas, as suas expensas, em que se
verifiquem defeitos resultantes da ma execugao dos servigos;

12.11. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado por seus empregados, direta ou
indiretamente, ao patrimdnio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ou a terceiro por dolo ou culpa,
decorrentes da execugdo dos servigos;

12.12. Levar imediatamente ao conhecimento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal
qualquer fato extraordindrio ou anormal que ocorra durante a vigéncia do contrato, para ado¢do das
medidas cabiveis;

12.13. Informar para efeito de controle de acesso, a relacdo dos empregados que prestardao
servicos, com os respectivos nimeros de identidade e manté-los identificados com cracha;



12.14. Manter seus empregados protegidos por Equipamentos de Protecao Individual;

12.15. Nao repassar para outrem a responsabilidade pelo cumprimento do objeto deste
TERMO DE REFERENCIA;

12.16. Responsabilizar-se por quaisquer consequéncias oriundas de acidentes que possam
vitimar seus empregados nas dependéncias da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, quando do
desempenho dos servicos atinentes ao objeto deste TERMO DE REFERENCIA, ou em conexdo com
estes, devendo adotar todas as providéncias que exigir a legislagdo em vigor;

12.17. Executar os servicos de forma que ndo interfiram no bom andamento das rotinas de
funcionamento do érgdo, cujo horario a ser estabelecido devera atender ao interesse e conveniéncia
da Administracao;

12.18. Indicar, na assinatura do contrato, 01 (um) preposto para representa-la perante a
Procuradoria-Geral do Distrito Federal;

12.19. Manter todos os equipamentos, materiais e produtos necessarios a execu¢do dos
servicos em perfeitas condi¢cdes de uso e, em se tratando de equipamentos elétricos, estes devem ser
dotados de sistema de protecdo, de modo a evitar danos a rede elétrica da Procuradoria-Geral do
Distrito Federal;

12.20. Prestar os servicos dentro dos pardametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todas as
pecas, materiais e produtos, bem como equipamentos e ferramentas em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com observancia as recomendac¢Oes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

12.21. Manter durante toda execugdo do contrato objeto deste TERMO DE REFERENCIA, em
compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo exigidas para
contratacao;

12.22. Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas;

12.23. Substituir, sempre que possivel, as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor
toxicidade;

12.24. Usar produtos de limpeza que obedecam as classificacdes e especificacles

determinadas pela ANVISA;

12.25. Nos termos do Decreto n? 2.783, de 1998, e Resolugdgo CONAMA n2 267, de
14/11/2000, é vedada a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de qualquer das substancias que
destroem a camada de ozonio — SDO, abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs,
Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faca
uso, a excegao dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 19,
paragrafo unico, do Decreto n? 2.783, de 1998, e artigo 42 da Resolugdo CONAMA n? 267, de
14/11/2000;

12.26. Quando do fornecimento de pecas, a contratada deverd cumprir o disposto no art. 7° da
Lei Distrital n2 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental
na quisicao de bens e na contratacao de obras e servicos pelo Distrito Federal , a qual preconiza:

12.26.1. sejam constituidos por material reciclado, atoxico e biodegradavel, na forma das
normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

12.26.2. oferecam menor impacto ambiental em rela¢do aos seus similares;

12.26.3. ndo contenham substancias perigosas acima dos padrées tecnicamente recomendados
por organismos nacionais ou internacionais;

12.26.4. estejam acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilizagdo de material
reciclavel, com o menor volume possivel;

12.26.5. funcionem com baixo consumo de energia ou de agua;

12.26.6. sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua produgao,
signifiquem economia no consumo de recursos naturais;

12.26.7. possuam certificado emitido pelos 6rgdos ambientais;

12.26.8. possuam certificacdo de procedéncia de produtos.



12.27. Em relacdo a substituicao de componentes:

12.27.1. Caso se constate, na manutengao preventiva e ou corretiva, a necessidade de substituir
quaisquer pegas e ou componentes, estas deverdo ser definitivamente substituidas pela contratada;

12.27.2. A CONTRATADA devera fornecer pegas novas e originais do fabricante do
equipamento incluindo os componentes previstos neste TERMO DE REFERENCIA;

12.27.3. A CONTRATANTE analisard a possibilidade de reposicdo com pegas compativeis,
similares ou recondicionadas por parte da Contratada, considerando a inexisténcia de pecas originais
do fabricante do equipamento no mercado e/ou no pais, desde que adquiridos de outros fabricantes
idéneos, conceituados e com garantia minima de 90 (noventa) dias;

12.27.4. Na utilizacdo de pegas compativeis, similares, recondicionadas ou substituidas por
outras ndo originais do fabricante, a Contratada responsabilizar-se-3a pelas:

12.27.4.1. SubstituicOes e reparos que fizer nos equipamentos, utilizando materiais compativeis,
similares, recondicionados ou de especificacdo idéntica;

12.27.4.2. Por quaisquer danos irreversiveis, caso ocorram, devido a utilizacdo de pecas
incompativeis ou inadequadas aos equipamentos de ar condicionado desta PGDF, repondo pecas e/ou
equipamentos de forma parcial ou completo conforme a extensdo do dano causado;

12.27.4.3. A recuperacdo de pegas e ou componentes danificados serdo aceitos quando
comprovadamente e economicamente favoravel a administracdo, considerando o tempo de devolugdo,
prazo de funcionamento e garantia de no minimo de 90 (noventa) dias e custo, em relacdo a
substituicdo por novo e devera ser efetuada em oficina especializada e devolvida com relatério técnico
detalhado e conclusivo;

12.27.5. A CONTRATADA somente procedera a substituicdo das pecas apds a autorizagdo do
EXECUTOR DO CONTRATO atendendo aos procedimentos administrativos pertinentes;

12.27.6. A contratada somente podera retirar quaisquer pecas, componentes e/ou equipamentos
das dependéncias desta Procuradoria-Geral do Distrito Federal, sob qualquer finalidade, apds
autorizacdo formal da contratante;

12.27.7. E responsabilidade da contratada remover quaisquer pecas, componentes ou
equipamento com o devido acondicionamento para transporte até o local em que deverd ser
consertado, bem como, pelas despesas operacionais decorrentes. Qualquer dano ou perda apds a
retirada de quaisquer itens ou componentes sera de total responsabilidade da contratada.

13. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

13.1. Assegurar aos funciondrios credenciados pela contratada o livre acesso aos
equipamentos, proporcionando todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o
Servigo;

13.2. Prestar esclarecimentos sobre eventuais circunstancias em que foram observadas as
irregularidades e/ou os defeitos apresentados durante o funcionamento dos equipamentos,
notificando a contratada de qualquer irregularidade encontrada na prestac¢do do servico;

13.3. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo as Normas de Execugdo Orcamentdria,
Financeira e Contabil do Distrito Federal;

13.4. Permitir o acesso do pessoal técnico necessario a execugao dos servicos as instalagdes
fisicas onde serdo executados os servicos, observando os preceitos legais, regulamentos e normas
que disciplinam a seguranca do ambiente;

13.5. A contratante podera a qualquer tempo e a seu critério exclusivo, por intermédio do
executor do contrato, solicitar a apresentacdo de comprovacdo de procedéncia dos materiais, pegas e
componentes utilizados nos servigos objetos deste processo constantes no contrato;

13.6. Colocar a disposicdo da contratada as informacdes técnicas disponiveis sobre
equipamentos, referentes aos servigos anteriormente executados;

13.7. Permitir a execuc¢do dos servicos e trocas de pecas no laboratério da contratada sempre
que houver necessidade de reparos fora do local da instalacdo, seguindo as diretrizes desse Termo de
Referéncia itens 7.3., 7.4., 7.5. e 7.6., nesse caso as despesas de transporte de equipamentos correrdao
por conta da contratada.



14. CONDICOES DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO:
14.1. Os servigos serdo recebidos:

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificacdo da conformidade com as
especificagcdes constantes do Edital e da proposta.

b) Definitivamente, apds a verificagdo da conformidade com as especificagbes constantes do
Edital e da proposta, e sua consequente aceitacdo, que se dard em até 15 (quinze) dias do
recebimento provisodrio.

14.2. Na hipdtese de a verificacdo anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-
se-a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

14.3. A Administracdo rejeitara, no todo ou em parte, a entrega dos servicos em desacordo
com as especificacbes técnicas exigidas.

15. PRAZO DE GARANTIA:

15.1. Os servicos executados, bem como as pecas substituidas durante a manutencdo

corretiva deverao ter um prazo de garantia minima de:

a) Mao de obra executada: 03 (trés) meses;

b) Substituicdo de compressor: 03 (trés) meses;

c) Substituicdo de demais pegas: 03 (trés) meses.

16. QUALIFICACAO TECNICA DA CONTRATADA:

16.1. As empresas interessadas deverao apresentar no certame licitatério:

16.2. Quanto a capacitagao técnico-operacional:

16.2.1. Apresentacdo de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica fornecido por

pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove que executou ou estd executando pelo
menos 50% (cinquenta por cento) do total dos servicos a serem contratados, com caracteristicas
técnicas compativeis com o objeto deste termo de referéncia;

16.2.2. Serd aceita a soma de atestados buscando comprovar a capacidade técnica para
realizagdo dos servigos;

16.3. Quanto a capacidade técnico-profissional:

16.3.1. Apresentar Certidao de registro da licitante junto ao CREA, da qual devera constar os

nomes dos profissionais, engenheiros mecanicos, que poderdo atuar como responsaveis técnicos
pelos servigos a serem executados;

16.3.2. Caso a licitante seja vencedora do certame e tenha sede em outro Estado da Federagao,
devera comprovar visto no CREA/DF no verso da Certiddo, quando da assinatura do contrato;

16.3.3. Comprovacdo de aptiddo técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais
certiddes de acervo técnico, expedidas pelo CREA, em nome dos profissionais que exercerao a fungao
de responsaveis técnicos, comprovando a execucdo de pelo menos uma obra ou servico com
caracteristicas compativeis com o objeto do Termo de Referéncia;

16.3.4. Sendo o profissional indicado sdécio da licitante, bastard apresentar cépia do ato
constitutivo da sociedade;

16.3.5. Caso o profissional indicado como responsavel técnico para a execucdao dos servigos
ndo seja socio da licitante, quando da assinatura do contrato, devera apresentar a copia da ficha de
registro de empregado ou do contrato particular de prestacdo de servicos ou, ainda, outro documento
idéneo da comprovacdo do vinculo (Acérddo TCU 800/08 — Plenario);

16.3.6. Apenas sera admitida a indicacdo de engenheiros mecanicos como responsaveis
técnicos pelos servigos objeto deste Termo de Referéncia;

16.3.7. Declaragdo dos profissionais aceitando o exercicio da fun¢do de responsavel técnico
pelos servigos;

16.3.8. Os profissionais com atribuicGes pertinentes para exercerem a funcdo de responsavel
técnico somente poderao assumir tal condi¢ao relativamente a uma licitante;



16.3.9.

16.3.10.

17.
17.1.

Serdo inabilitadas aquelas licitantes que apresentarem o mesmo profissional para
exercer tal fungdo;

Declarac¢do da licitante indicando as instala¢des, o aparelhamento e o pessoal técnico
adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizard pelos trabalhos.

PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO:

A vigéncia da contratacdo serd de 12 (doze) meses, prorrogaveis por iguais e sucessivos
periodos, até o limite de 60 (sessenta meses), contados a partir da assinatura do contrato, nos termos
do art. 57, inciso Il, da Lei Federal n2 8.666/93.

18. DO VALOR ESTIMADO:
18.1. Valores estimados dos servicos de elabora¢do do Plano de Manutencdo, Operacgdo e
Controle — PMOC, de manutencdo dos aparelhos condicionadores de ar e de remanejamento deste
aparelhos:
LOTE 01
ITEM - 1- SERVICOS DE ELABORACAO DO PMOC
SUBITEM ESPECIFICACOES QUANTIDADE VALOR TOTAL
Elaboracdo e Implantagdo do Plano de
Manutencdo, Operacdo e Controle —PMOC, para
os aparelhos condicionadores de ar instalados na
Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Este Plano
deve conter a identificagdo a descrigao das
o1 atividades a serem executadas, conforme NBR o1 2.695,00
13.971/97, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas —ABNT e Portaria 3523 de 28/08/1998 do
Ministério da Saude e Resolugdo 176/2000,
atualizado pela Resolugdo 09/2003 da Anvisa.
ITEM - 2 - SERVICOS DE MANUTENCAO
VALOR
= VALOR TOTAL
SUBITEM ESPECIFICACOES QUANTIDADE || BTU/H UNITARIO ANUAL
(12MESES)
o1 'Cond|C|onador de ar Split, marca ELGIN, modelo 1 9.000 | R$141,06 | RS20.312,88
inverter
02 Condicionador de ar Split, marca LG, modelo 02 9.000 | RS 141,06 RS 3.385,48
comum
03 Condicionador de ar ACJ, marca ELGIN, modelo o1 10.000 | RS 133,58 RS 1.602,96
comum
o4 Condicionador de ar ACJ, marca SPRINGER, o1 10.000 | RS 133,58 RS 1.602,96
modelo comum
05 Fondmonador de ar Split, marca ELGIN, modelo 02 12.000 | RS 143,05 RS 3.433 16
inverter
06 Condicionador de ar ACJ, marca CONSUL, modelo 05 18.000 | RS 122,62 RS 7.357,25
comum
o7 Condicionador de ar ACJ, marca SPRINGER, o1 18.000 | RS 122,62 RS 1.471 45
modelo comum
08 Condicionador de ar ACJ, marca AGRATO, modelo o1 18.000 | RS 122,62 RS 1.471 45
comum
09 Fondmonador de ar Split, marca ELGIN, modelo 13 18.000 | RS 144,45 | RS$22.534,67
inverter
10 Condicionador de ar Split, marca ELGIN, modelo 3 18.000 | R$ 139,53 | RS 56.928,75
comum
1 Condicionador de ar Split, marca SPRINGER MAXI o1 18.000 | RS 136,88 RS 1.642,50
FLEX, modelo comum
1 Fondmonador de ar Split, marca ELGIN, modelo 10 24.000 | R$ 174,44 | RS 20.932,70
inverter
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13 :c‘)’m:r;””“" TS Tty A e pmee 03 24.000 | R$ 166,77 | R$6.003,81
14 S;):qiir(;ionador de ar Split, marca LG, modelo 1 24.000 | RS 166,77 | RS 24.015,24
15 Ef:xdlﬂzr;:?grcg;i::p lit, marca SPRINGER MAXI 06 30.000 | R$ 170,00 | RS 12.240,00
16 iCnovr:;::ict(:ei:)nador de ar Split, marca ELGIN, modelo 10 30.000 || R$ 170,00 | RS 20.400,00
ITEM 3 - SERVICOS DE REMANEJAMENTO - SOB DEMANDA
SUBITEM ESPECIFICAGOES QUANTIDADE VALPR \'I/'gl'}if
UNITARIO ANUAL
REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR
o1 CONDICIONADO, LISTADOS NO ITEM 02 30 R$ 170,00 RS 61.200,00
VALOR TOTAL DOS SERVICOS DO LOTE 01: | R$269.230,26
18.2. Valores estimados das pecas novas para a manutencgdo corretiva dos aparelhos de ar
condicionado, especificados no item 02 do lote 01:
LOTE 01
ITEM 04 - PECAS DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ESPECIFICADOS NO ITEM 02 DO LOTE 01
VALOR VALOR
SUBITEM DESCRIGAO DAS PECAS Qgs’f\r';ﬁfs: E UNITARIO TOTAL
DA PECA ANUAL
01 COMPRESSOR ACJ 10.000 BTU/H 02 RS 496,30 RS 992,60
02 COMPRESSOR ROTATIVO AC 9.000 BTU/H 02 RS 325,00 RS 650,00
03 COMPRESSOR ROTATIVO AC 12.000 BTU/H 01 RS 432,29 RS 432,29
04 COMPRESSOR ROTATIVO AC 18.000 BTU/H 01 RS 474,25 RS 474,25
05 COMPRESSOR ROTATIVO AC 24.000 BTU/H 03 RS 557,76 RS 1.673,28
06 COMPRESSOR ROTATIVO AC 30.000 BTU/H 01 RS 662,99 RS 662,99
07 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 9.000 BTU/H 02 RS 375,00 RS 750,00
08 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 12.000 BTU/H 01 RS 448,01 RS 448,01
09 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 18.000 BTU/H 01 RS 487,36 RS 487,36
10 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 24.000 BTU/H 03 RS 558,99 RS 1.676,97
11 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 30.000 BTU/H 02 RS 724,06 RS 1.448,12
12 MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA 04 RS 170,00 RS 680,00
13 MOTOR DA TURBINA DA EVAPORADORA 04 RS 269,50 RS 1.078,00
14 CAPACITOR 06 RS$ 52,00 RS 312,00
15 CARGA DE GAS COM R22 13 RS 130,84 RS 1.700,92
16 CARGA DE GAS COM R410 11,30 RS 177,75 RS 2.008,57
17 FILTRO SECADOR 04 RS 56,00 RS 224,00
18 HELICE DE PLASTICO 04 RS 85,37 RS 341,48
19 TURBINA DE PLASTICO 04 RS$ 110,00 RS 440,00
20 VALVULA DE SERVICO 04 RS 105,00 RS 420,00
21 CONTACTORA 04 RS 193,03 RS 772,12
22 PILHA AAA ALCALINA 06 R$ 9,00 RS 54,00
23 TOMADA FEMEA TRIPOLAR 250 VOLTS 04 RS 22,00 RS 88,00
24 METRO DE CABO PP 2,5 MILIMETROS X 4 06 RS$ 4,00 RS 24,00
25 PLUG MACHO TRIPOLAR 250 VOLTS / 25A 02 RS 17,00 RS 34,00
26 CONTROLE REMOTO 02 RS 32,45 RS 64,90
27 PLACA ELETRONICA EVAPORADORA 04 RS 180,00 RS 720,00
28 PLACA ELETRONICA CONDENSADORA 04 186,10 RS 744,40
29 PLACA RECEPTORA 04 RS 210,00 RS 840,00




30 SENSOR DE TEMPERATURA 06 RS 52,77 RS 316,62
31 SENSOR DA EVAPORADORA 06 RS 82,60 RS 495,60
32 ESPONJOSO 30 RS 2,89 RS 86,70
33 METRO TUBULACAO DE COBRE DE 3/8” 06 RS 13,00 RS 78,00
34 METRO TUBULACAO DE COBRE DE 5/8" 06 RS 24,77 RS 148,62
35 METRO TUBULACAO DE COBRE DE 1/2" 06 RS 14,53 RS 87,18
36 METRO TUBULACAO 1/4" 06 R$ 9,91 RS 59,46
37 FITA DE ALUMINIO 03 RS 4,38 RS 13,14
38 CONEXOES PARA TUBULAGAO DE COBRE 04 RS 22,00 RS 88,00
39 CONEXOES PARA TUBULAGAO DE COBRE 04 R$ 22,00 RS 88,00
RESSOLDAR SUPORTE DA CONDENSADORA DOS
40 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 02 RS 85,00 R$ 170,00
41 VALVULA REVERSORA INVERTER QF 02 RS 183,50 RS 367,00
42 VALVULA DE SERVICO UNIDADE 04 RS 109,50 RS 438,00
VALOR TOTAL DAS PECAS NOVAS DO LOTE 01: | R$22.678,50
18.3. Valores estimados dos servicos de elaboracao do Plano de Manuteng¢do, Operagao e
Controle — PMOC e de manutengdo dos aparelhos condicionadores de ar de alta precisdo:
LOTE 02
ITEM 1- SERVICOS DE ELABORACAO DO PMOC
SUBITEM ESPECIFICACOES QUANTIDADE VALOR TOTAL
Elaboragdo e Implantagdo do Plano de Manutengio,
Operacdo e Controle — PMOC, para os aparelhos
condicionadores de ar de alta precisdo Split, marca
DIAMONT, modelo SSPV 020, linha SIRIUS, com alto
fator de calor sensivel (90%), instalados na
o1 Procuradorla—geral do Dlitnto Fedgrial. Este Plano o1 RS 3.400,00
deve conter a identificacdo a descrigao das
atividades a serem executadas, conforme NBR
13.971/97, da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas —ABNT e Portaria 3523 de 28/08/1998 do
Ministério da Satude e Resolugdo 176/2000,
atualizado pela Resolugdo 09/2003 da Anvisa.
ITEM 2 - SERVICOS DE MANUTENCAO
VALOR
~ VALOR TOTAL
SUBITEM ESPECIFICACOES QUANTIDADE BTU/H UNITARIO ANUAL
(12MESES)
Condicionador de ar de alta precisdo Split, marca 24.000
01 DIAMONT, modelo SSPV 020, linha SIRIUS, com alto 02 ou RS 3.800,00 R$91.200,00
fator de calor sensivel (90%) (2TR)
02 Slstemfa de cor:trole mlcroprocessadol, s.lstema de o1 i RS 1.900,00 RS 22.800,00
desumidificacdo e reaquecimento elétrico
VALOR TOTAL DOS SERVICOS DO LOTE 02: | R$ 117.400,00
18.4. Valores estimados das pecas novas para a manutenc¢do corretiva dos aparelhos de ar

condicionado de alta precisdo e do Sistema de controle microprocessado, sistema de desumidificacdo
e reaquecimento elétrico, especificados no item 02 do lote 02:

LOTE 02

MICROPROCESSADO, SISTEMA DE DESUMIDIFICAGAO E REAQUECIMENTO ELETRICO, ESPECIFICADOS NO ITEM 02

ITEM 03 - PECAS DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE ALTA PRECISAO E DO SISTEMA

DO LOTE 02

SUBITEM

DESCRICAO DAS PECAS

QUANTIDADE
ANUAL
ESTIMADA

VALOR VALOR
UNITARIO TOTAL
DA PECA ANUAL




01 PRETOSTATO DE ALTA 01 RS 269,98 RS 269,98
02 PRETOSTATO DE BAIXA 01 RS 218,01 RS 218,01
03 CONTROLADOR MICRO PROCESSADO 01 RS 5.980,00 RS 5.980,00
04 SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE 01 R$ 210,00 RS 210,00
05 RELE ACOPLADOR 01 RS 884,86 RS 884,86
06 RELE FALTA DE FASE 01 RS 876,86 RS 876,86
07 TERMOSTATO MECANICO 01 RS 806,54 RS 806,54
08 FUSIVEL DE VIDRO 01 RS 1.089,00 R$ 1.089,00
09 EL?SBE?I?AZIL?%MO MAGNETICO DO 01 RS 987,46 RS 987,46
10 DISJUNTOR MOTOR VENTILADOR 01 RS 1.269,00 RS 1.269,00
11 DISJUNTOR MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR 01 RS 1.233,00 RS 1.233,00
12 CONTATOR DO REAQUECIMENTO 01 RS 1.325,00 RS 1.325,00
13 CONTATOR VENTILADOR EVAPORADOR 01 RS 1.523,00 RS 1.523,00
14 CONTATOR MOTOR VENTILADOR 01 RS 1.985,00 RS 1.985,00
15 TRANSFORMADOR 220V-24V 24VA 01 RS 1.555,00 RS 1.555,00
16 TRANSFORMADOR 220V-24V 72VA 01 RS 1.478,00 RS 1.478,00
17 COMPRESSOR 2 TR 01 RS 550,00 RS 550,00
18 VENTILADOR RADIAL EVAPORADOR 01 RS 2.458,00 RS 2.458,00
19 VENTILADOR AXIAL CONDENSADOR 01 RS 2.657,00 RS 2.657,00
20 FILTROS DE AR DESCARTAVEL 01 RS$ 381,70 RS 381,70
21 VARIADOR DE CONDENSA(;AO 01 RS 655,00 RS 655,00
22 GAS R407C GARRAFA 11KG 01 R$ 59,14 RS$ 59,14
23 FILTRO SECADOR 01 RS 223,60 RS 223,60
24 VALVULA DE EXPANSAO 01 RS 868,84 RS 868,84
25 RESISTENCIA ELETRICA 01 RS 471,00 RS 471,00
26 PRESSOTATO DIFERENCIAL 01 RS 909,40 RS 909,40
VALOR TOTAL DAS PECAS NOVAS DO LOTE 02: R$ 30.924,36
18.5. O valor total anual estimado da contratacdo serd de RS 440.233,12 (quatrocentos e
quarenta mil duzentos e trinta e trés reais e doze centavos), sendo:

VALOR TOTAL DOS SERVICOS DO LOTE 01: R$ 269.230,26

VALOR TOTAL DAS PECAS NOVAS DO LOTE 01: |R$ 22.678,50

VALOR TOTAL DOS SERVICOS DO LOTE 02: R$ 117.400,00

VALOR TOTAL DAS PECAS NOVAS DO LOTE 02: |R$ 30.924,36

19.
19.1.

DO PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias (Uteis,

contados do atesto da Nota Fiscal/Fatura, contendo o detalhamento dos servicos executados e os
materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado, de acordo com as Normas de Execu¢do Orcamentaria, Financeira e Contabil
do Distrito Federal;

19.2. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada
em relacdo aos servigcos efetivamente prestados e aos materiais empregados;

19.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratagdo, ou, ainda, circunstdncia que impega a liquidacdo da despesa, como por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento
ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo
para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacdao da regularizacdo da situagdo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante;



19.4. Serd efetuada a glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangGes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

19.4.1. ndo produziu os resultados acordados;

19.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade
minima exigida;

19.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

19.5. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento;

19.6. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administracdo, a
parcela devida serd atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigacdo até a data do
efetivo pagamento de acordo com a variacdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo—
IPCA;

19.7. Na emissdao de Previsdao de Pagamento - PP e de Ordem Bancaria — OB, quando o
fornecedor ou contratado estiver em situagdo irregular perante o Instituto Nacional de Seguridade
Social — INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, a Justica Trabalhista ou Fazenda
Publica do Distrito Federal, o setorial de administracdo financeira de cada Orgdo ou Entidade deve
noticiar a situagdo ao gestor do contrato para as providéncias legais, antes de realizar o pagamento,
conforme §19, Art 63 do Decreto Distrital 32.598/2010 (Parecer 57/2018 — PRCON/PGDF).

20. DO EXECUTOR DO CONTRATO E DA FISCALIZAGAO DOS SERVICOS:

20.1. A Procuradoria-Geral do Distrital designara formalmente o(s) servidor(es) quedevera(ao)
responder pelas atribuicGes inerentes ao(s) “Executor(es) do Contrato” (Titular e Substituto). A este(s)
caberd a responsabilidade por acompanhar a execugao do Contrato, realizar o acompanhamento dos
servicos e autorizar o pagamento, em relagdo aos servigos efetivamente prestados e aos materiais
empregados e emitir o Termo de Recebimento Provisério e o Termo de Recebimento Definitivo;

20.2. A fiscalizacdo sera exercida no interesse da Procuradoria-Geral do Distrital e ndo exclui
nem reduz a responsabilidade da licitante adjudicataria, inclusive contra terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndo implica coresponsabilidade do Poder Publico;

20.3. Nao obstante a licitante adjudicatdria seja a Unica e exclusiva responsavel pela
execucdo de todos os servigos, a Procuradoria-Geral do Distrital reserva-se o direito de, sem prejuizo
desta responsabilidade, exercer a mais completa e ampla fiscaliza¢do sobre os servigos, podendo para
isso:

20.3.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de qualquer empregado
da Licitante adjudicataria que estiver sem crachda, que embaracgar ou dificultar a sua fiscalizagdo ou
cuja conduta julgar inconveniente;

20.3.2. Examinar os materiais, produtos, equipamentos utilizados, bem como pecas repostas,
podendo impugnar seu emprego se em desacordo com as condi¢des estabelecidas neste TERMO DE
REFERENCIA.

21. DA VISTORIA:

21.1. As proponentes poderdo realizar vistoria prévia, arcando com o 6nus de tal operacdao ou
assumindo o risco de uma avaliagdo menos acurada, caso decida ndo realiza-la;

21.2. A proponente que decidir ndo realizar a vistoria e, eventualmente, subestimar sua
proposta, estara incorrendo em risco tipico do seu negécio, ndo podendo, futuramente, op6-lo contra a
Administracdo para eximir-se de qualquer obrigacdo assumida ou para rever os termos do contrato
que vier a firmar. Pata tanto, deverd emitir declara¢ao de que estd ciente de que ndao serd admitida
qualquer futura alegacdo de dificuldade para a prestacdo do servico e que devera assumir total
responsabilidade pela execuc¢do do contrato no valor ofertado;

21.3. As empresas interessadas poderao vistoriar e verificar as condi¢Ges dos aparelhos de ar
condicionado localizados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no enderego: S.A.M. Bloco “I”
edificio Sede — telefone: 33251017, de segunda a sexta-feira, das 9h as 18h.

22. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS:



22.1.

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 09/2019 - MANUTENGAO DE AR CONDICIONADO

As licitantes e/ou contratadas que ndo cumprirem integralmente as obrigacdes
assumidas, garantida a prévia defesa, ficam sujeitas as san¢Ges estabelecidas no Decreto n2 26.851,
de 30/05/2006, publicado no DODF n2 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, com suas alteracdes.

ANEXO Il - MODELO DA PROPOSTA DE PRECOS

A PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Setor de Administragao Municipal - SAM - Projecao "I", Asa Norte, Brasilia-DF.

no CNPJ n2
preventiva e corretiva nos aparelhos condicionadores de ar

Proposta que faz a (razdo social da licitante)

inscrita
, para prestacdo de servicos de manutencdo
instalados na Procuradoria-Geral do

Distrito Federal, de acordo com as especificacdes e condi¢cdes descritas no edital e detalhamento de
precos a seguir:

LOTE 01
ITEM - 1- SERVICOS DE ELABORACAO DO PMOC
SUBITEM ESPECIFICACOES QUANTIDADE VALOR TOTAL
Elaboragdo e Implantagdo do Plano de Manutencgdo,
Operagdo e Controle —PMOC, para os aparelhos
condicionadores de ar instalados na Procuradoria-
Geral do Distrito Federal. Este Plano deve conter a
o1 identificacdo a descri¢do das atividades a serem o1
executadas, conforme NBR 13.971/97, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e Portaria
3523 de 28/08/1998 do Ministério da Saude e
Resolucdo 176/2000, atualizado pela Resolugio
09/2003 da Anvisa.
ITEM - 2 - SERVICOS DE MANUTENCAO
VALOR
n VALOR TOTAL
SUBITEM ESPECIFICACOES QUANTIDADE | BTU/H UNITARIO | ANUAL
(12MESES)
o1 F:ondmonador de ar Split, marca ELGIN, modelo 0 9.000
inverter
02 Condicionador de ar Split, marca LG, modelo comum 02 9.000
03 Condicionador de ar ACJ, marca ELGIN, modelo o1 10.000
comum
oa Condicionador de ar ACJ, marca SPRINGER, modelo o1 10.000
comum
05 Fondmonador de ar Split, marca ELGIN, modelo 02 12.000
inverter
06 Condicionador de ar ACJ, marca CONSUL, modelo 05 18.000
comum
o7 Condicionador de ar ACJ, marca SPRINGER, modelo o1 18.000
comum
08 Condicionador de ar ACJ, marca AGRATO, modelo o1 18.000
comum
09 'Cond|C|onador de ar Split, marca ELGIN, modelo 13 18.000
inverter
10 Condicionador de ar Split, marca ELGIN, modelo 34 18.000

comum




1 Efgxcfiizzzcljgigrenarmsmit, marca SPRINGER MAXI o1 18.000

1 iCn(?lr;drizi:)nador de ar Split, marca ELGIN, modelo 10 24,000

13 Ecc))rr:]c:irtl:qionador de ar Split, marca ELGIN, modelo 03 24.000

14 Condicionador de ar Split, marca LG, modelo comum 12 24.000

15 Ef;xt:fi::lzzae?grég;zﬁplit, marca SPRINGER MAXI 06 30.000

16 iCnovnedriccei:)nador de ar Split, marca ELGIN, modelo 10 30,000

ITEM 3 - SERVICOS DE REMANEJAMENTO - SOB DEMANDA
SUBITEM ESPECIFICAGCOES QUANTIDADE VALpR \'Il'gl'i'if

UNITARIO ANUAL

o1 REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR 30

CONDICIONADO, LISTADOS NO ITEM 02
VALOR TOTAL DOS SERVICOS DO LOTE 01:
[ ITEM 04- PECAS DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ESPECIFICADOS NO ITEM 02DO LOTEO1 |
VALOR VALOR
SUBITEM DESCRIGAO DAS PECAS QIlEJSer'I\II\./Ir:)DA :\) E UNITARIO TOTAL

DA PECA ANUAL

01 COMPRESSOR ACJ 10.000 BTU/H 02

02 COMPRESSOR ROTATIVO AC 9.000 BTU/H 02

03 COMPRESSOR ROTATIVO AC 12.000 BTU/H 01

04 COMPRESSOR ROTATIVO AC 18.000 BTU/H 01

05 COMPRESSOR ROTATIVO AC 24.000 BTU/H 03

06 COMPRESSOR ROTATIVO AC 30.000 BTU/H 01

07 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 9.000 BTU/H 02

08 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 12.000 BTU/H 01

09 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 18.000 BTU/H 01

10 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 24.000 BTU/H 03

11 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 30.000 BTU/H 02

12 MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA 04

13 MOTOR DA TURBINA DA EVAPORADORA 04

14 CAPACITOR 06

15 CARGA DE GAS COM R22 13

16 CARGA DE GAS COM R410 11,30

17 FILTRO SECADOR 04

18 HELICE DE PLASTICO 04

19 TURBINA DE PLASTICO 04

20 VALVULA DE SERVICO 04

21 CONTACTORA 04

22 PILHA AAA ALCALINA 06

23 TOMADA FEMEA TRIPOLAR 250 VOLTS 04

24 METRO DE CABO PP 2,5 MILIMETROS X 4 06

25 PLUG MACHO TRIPOLAR 250 VOLTS / 25A 02

26 CONTROLE REMOTO 02

27 PLACA ELETRONICA EVAPORADORA 04

28 PLACA ELETRONICA CONDENSADORA 04

29 PLACA RECEPTORA 04

30 SENSOR DE TEMPERATURA 06




31 SENSOR DA EVAPORADORA 06
32 ESPONJOSO 30
33 METRO TUBULAGAO DE COBRE DE 3/8” 06
34 METRO TUBULAGAO DE COBRE DE 5/8" 06
35 METRO TUBULAGAO DE COBRE DE 1/2" 06
36 METRO TUBULACAO 1/4" 06
37 FITA DE ALUMINIO 03
38 CONEXOES PARA TUBULACAO DE COBRE 04
39 CONEXOES PARA TUBULAGCAO DE COBRE 04
20 RESSOLDAR SUPORTE DA CONDENSADORA DOS 0
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
41 VALVULA REVERSORA INVERTER QF 02
42 VALVULA DE SERVIGO UNIDADE 04
VALOR TOTAL DAS PEGCAS NOVAS DO LOTE 01:

TABELA RESUMO LOTE 01
Elaboragdo PMOC R$
Servicos de Manutengao R$
Remanejamento Aparelhos R$
Total Pegas R$
TOTAL ANUAL CONTRATO R$
LOTE 02
ITEM 1- SERVICOS DE ELABORACAO DO PMOC
SUBITEM ESPECIFICAGCOES QUANTIDADE VALOR TOTAL

Elaboragdo e Implanta¢do do Plano de
Manutencdo, Operacdo e Controle —PMOC, para
os aparelhos condicionadores de ar de alta
precisdo Split, marca DIAMONT, modelo SSPV 020,
linha SIRIUS, com alto fator de calor sensivel
(90%), instalados na Procuradoria-Geral do

01 Distrito Federal. Este Plano deve conter a 01
identificacdo a descri¢do das atividades a serem
executadas, conforme NBR 13.971/97, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT
e Portaria 3523 de 28/08/1998 do Ministério da
Saude e Resolugdo 176/2000, atualizado pela
Resolucdo 09/2003 da Anvisa.

ITEM 2 - SERVIGOS DE MANUTENGCAO

VALOR
~ VALOR TOTAL
SUBITEM ESPECIFICACOES QUANTIDADE | BTU/H UNITARIO | ANUAL
(12MESES)
Condicionador de ar de alta precisdo Split, marca 24.000
01 DIAMONT, modelo SSPV 020, linha SIRIUS, com 02 ou
alto fator de calor sensivel (90%) (2TR)
02 Sistema de controle microprocessado, sistema de o1 i
desumidificacdo e reaquecimento elétrico

VALOR TOTAL DOS SERVICOS DO LOTE 02:

ITEM 03 - PECAS DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE ALTA PRECISAO E DO SISTEMA




MICROPROCESSADO, SISTEMA DE DESUMIDIFICACAO E REAQUECIMENTO ELETRICO, ESPECIFICADOS NO ITEM 02

DO LOTE 02

} QUANTIDADE VALOR VALOR

SUBITEM DESCRIGCAO DAS PECAS ANUAL UNITARIO TOTAL

ESTIMADA DA PECA ANUAL
01 PRETOSTATO DE ALTA 01
02 PRETOSTATO DE BAIXA 01
03 CONTROLADOR MICRO PROCESSADO 01
04 SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE 01
05 RELE ACOPLADOR 01
06 RELE FALTA DE FASE 01
07 TERMOSTATO MECANICO 01
08 FUSIVEL DE VIDRO 01
09 DISJUNTAOR TERMOMAGNETICO DO o1

REAQUECIMENTO

10 DISJUNTOR MOTOR VENTILADOR 01
11 DISJUNTOR MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR 01
12 CONTATOR DO REAQUECIMENTO 01
13 CONTATOR VENTILADOR EVAPORADOR 01
14 CONTATOR MOTOR VENTILADOR 01
15 TRANSFORMADOR 220V-24V 24VA 01
16 TRANSFORMADOR 220V-24V 72VA 01
17 COMPRESSOR 2 TR 01
18 VENTILADOR RADIAL EVAPORADOR 01
19 VENTILADOR AXIAL CONDENSADOR 01
20 FILTROS DE AR DESCARTAVEL 01
21 VARIADOR DE CONDENSAGAO 01
22 GAS R407C GARRAFA 11KG 01
23 FILTRO SECADOR 01
24 VALVULA DE EXPANSAO 01
25 RESISTENCIA ELETRICA 01
26 PRESSOTATO DIFERENCIAL 01

VALOR TOTAL DAS PECAS NOVAS DO LOTE 02:

TABELA RESUMO LOTE 02
Elaboragdo PMOC R$
Servicos de Manutengéo R$
Total Pecas R$
TOTAL ANUAL CONTRATO R$

Declaramos que concordamos com todas as condi¢cdes estabelecidas no Edital e
respectivos Anexos.

Declaramos que esta propostas tem validade de 60 (sessenta) dias, contados da data
de abertura da licitagdo.

Declaramos ter realizado vistoria prévia, a fim de tomar conhecimento do local e demais
peculiaridades inerentes a prestagdo dos servicos, objeto desta contratagdo.

ou

Declaramos NAO TER REALIZADO A VISTORIA, assumindo total responsabilidade sobre
o eventual desconhecimento das peculiaridades inerentes ao local de prestagao dos servicos.




*A ndo realizacdo da vistoria ndo admitird a licitante qualquer futura alegacdo de
dificuldades para a execugdo do objeto licitado.

, de de 2019.

Assinatura do Representante Legal da Licitante
(contendo a identificacdo - nome completo, endereco e telefone/e-mail)

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 09/2019 - MANUTENGAO DE AR CONDICIONADO
ANEXO Il - DECLARACAO PARA OS FINS DO DECRETO N2 39.860/2019

A pessoa fisica ou juridica (NOME, CNPJ, INSCRICAO ESTADUAL/DISTRITAL), por intermédio de seu
representante legal, declara que n3o incorre nas vedacg8es previstas no art. 92 da Lei n2 8.666/93, e no
art. 12 do Decreto 39.860/2019. Essa declaragdo é a expressdo da verdade, sob as penas da lei.

Brasilia, de de 20109.

Assinatura

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 09/2019 - MANUTENGAO DE AR CONDICIONADO
ANEXO IV - RELAGAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E SUAS LOCALIZAGOES

APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO AUDITORIO

- DATA DE
ITEM EQUIPAMENTO MARCA/MODELO TOMBAMENTO LOCALIZACAO AQUISICAO
APARELHO DE AR
01 | CONDICIONADO TIPOSPLIT | SPRINGER MAXIFLEX 797.472 AUDITORIO 26/08/2010
COM 30.000 BTUS
APARELHO DE AR
02 | CONDICIONADO TIPOSPLIT | SPRINGER MAXIFLEX 797.473 AUDITORIO 26/08/2010
COM 30.000 BTUS
APARELHO DE AR SPRINGER MAXIFLEX
03 | CONDICIONADO TIPO SPLIT MODELO 797.475 AUDITORIO 26/08/2010
COM 30.000 BTUS 42MQ8030515LS
APARELHO DE AR SPRINGER MAXIFLEX
04 | CONDICIONADO TIPO SPLIT MODELO 797.476 AUDITORIO 26/08/2010
COM 30.000 BTUS 42MQ8030515LS
APARELHO DE AR SPRINGER MAXIFLEX
05 || CONDICIONADO TIPO SPLIT MODELO 797.477 AUDITORIO 26/08/2010
COM 30.000 BTUS 42MQ8030515LS
APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO 42 ANDAR
ITEM EQUIPAMENTO MARCA/MODELO TOMBAMENTO LOCALIZACAO DATA DE
AQUISICAO

APARELHO DE AR GABINETE DO




CONDICIONADO TIPO SPLIT

PROCURADOR (A)

06 COM 24000 BTUS E CONTROLE ELGIN - INVERTER 3.400.000.394 GERAL / GAB 42 26/11/2018
REMOTO ANDAR
conocsa st
07 ELGIN - INVERTER 3.400.000.381 GABINETE (DO LADO || 26/11/2018
COM 18000 BTUS E CONTROLE SALA DE REUNIAO)
REMOTO
APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT AJL/GABINETE — 42
08 COM 9000 BTUS E CONTROLE LG 952.5% ANDAR 28/06/2012
REMOTO 910AZXC1F370
APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT PROCURADOR
09 ELGIN 1.061.037 ADJUNTO / GAB- 42 | 07/08/2013
COM 18.000 BTUS E ANDAR
CONTROLE REMOTO
APARELHO DE AR GABINETE DO
CONDICIONADO TIPO SPLIT PROCURADOR (A)
10 COM 18000 BTUS E CONTROLE ELGIN - INVERTER 3.400.000.380 GERAL / GAB 42 26/11/2018
REMOTO ANDAR
APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT GABINETE/ASSESS
11 COM 18000 BTUS E CONTROLE ELGIN - INVERTER 3.400.000.379 /DR LEO/4% ANDAR 26/11/2018
REMOTO
conme oo oser
12 COM 24000 BTUS E CONTROLE ELGIN - INVERTER 3.400.000.393 G?g:R |\|1R E'II;EOI\ILO 26/11/2018
REMOTO
APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT GABINETE / ASSESS
13 COM 18000 BTUS E CONTROLE ELGIN - INVERTER 3.400.000.378 42 ANDAR 26/11/2018
REMOTO
APARELHO DE AR
14 CONDICIONADO TIPO SPLIT LG COMUM 952.594 GAB'E,E/IE é::SESS 28/06/2012
COM 9000 BTUS B
APARELHO DE AR
15 CONDICIONADO TIPO SPLIT ELGIN - INVERTER 3.400.000.377 SUAG - DINFRA 26/11/2018
COM 12000 BTUS
APARELHO DE AR
SALA 410
CONDICIONADO TIPO SPLIT
16 COM 18000 BTUS E CONTROLE ELGIN - COMUM 1.044.104 PRO;:(L;JEQESRES 28/06/2013
REMOTO
APARELHO DE AR
SALA 410
CONDICIONADO TIPO SPLIT
17 COM 18000 BTUS E CONTROLE ELGIN - COMUM 1.044.105 PROECL;J?QESRES 28/06/2013
REMOTO
APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT SALA 401 4° ANDAR -
18 COM 18000 BTUS E CONTROLE ELGIN - INVERTER 3.400.000.383 DICONS 31/12/2018
REMOTO
APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT SALA 402 42 ANDAR -
19 COM 24000 BTUS E CONTROLE ELGIN - INVERTER 3.400.000.395 DICONS 26/11/2018
REMOTO
APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT DISEG - SALA 403/
20 COM 18000 BTUS E CONTROLE ELGIN - COMUM 1.044.124 42 ANDAR 28/06/2013
REMOTO
APARELHO DE AR
21 CONDICIONADO DE DIAMONT 1.287.340 DISEG - SALA 403 / 04/11/2016

PRECISAO

42 ANDAR

ADADECI LN NE AD
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CONDICIONADO DE
PRECISAO

DIAMONT

1.287.341

DISEG - SALA 403/
42 ANDAR

04/11/2016

23

APARELHO DE AR
CONDICIONADO COM 18000
BTUS E CONTROLE REMOTO

SPRINGER MAXIFLEX

951.475

42 ANDAR - SALA
404 -
CORREGEDORIA

13/08/2012

24

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN - COMUM

1.044.125

42 ANDAR - SALA 405

28/06/2013

25

APARELHO DE AR
CONDICIONADO COM 24.000
BTUS E CONTROLE REMOTO

ELGIN - COMUM

1.044.097

42 ANDAR - SALA 407

18/07/2013

26

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18.000 BTUS E
CONTROLE REMOTO

ELGIN - COMUM

1.044.102

42 ANDAR - SALA 408

28/06/2013

27

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN - INVERTER

3.400.000.382

49 ANDAR SALA 409

26/11/2018

APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO 32 ANDAR

ITEM

EQUIPAMENTO

MARCA/MODELO

TOMBAMENTO

LOCALIZAGCAO

DATA DE
AQUISICAO

28

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

LG COMUM

952.596

SALA 301 - GEATU

28/06/2012

29

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN - COMUM

941.665

SALA 302 - GECON

21/05/2012

30

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

LG COMUM

952.595

SALA 303 - SUOP

28/06/2012

31

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN - INVERTER

3.400.000.385

SALA 304 - GELIT

26/11/2018

32

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN - COMUM

1.061.036

SALA 305 - GESAU

07/08/2013

33

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN - COMUM

1.044.106

SALA 306 - GEURB

28/06/2013

34

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN - COMUM

1.044.107

SALA 302 - NUCEC

28/06/2013

35

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN - COMUM

1.044.108

SALA 308 - GEGRAD

28/06/2013

36

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE

LG COMUM

952.598

SALA 309 - DIFAZ

28/06/2012




REMOTO

37

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN - COMUM

1.044.113

SALA 309 DIFAZ

28/06/2013

38

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.384

SALA 310 PGFAZ

26/11/2018

39

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 9000 BTUS E CONTROLE

REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.359

SALA 311A

26/11/2018

40

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 9000 BTUS E CONTROLE

REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.360

SALA 311B

26/11/2018

41

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 9000 BTUS E CONTROLE

REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.358

SALA 311C

26/11/2018

42

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 9000 BTUS E CONTROLE

REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.361

SALA 311D

26/11/2018

43

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 30.000 BTUS E
CONTROLE REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.401

SALA 311

26/11/2018

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 30.000 BTUS E
CONTROLE REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.402

SALA 311

26/11/2018

45

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24.000 BTUS E
CONTROLE REMOTO

LG COMUM

755.017

SALA 312

09/10/2009

46

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18.000 BTUS E
CONTROLE REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.110

SALA 313

28/06/2013

47

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18.000 BTUS E
CONTROLE REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.109

SALA 314

28/06/2013

APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO 22 ANDAR

ITEM

EQUIPAMENTO

MARCA/MODELO

TOMBAMENTO

LOCALIZACAO

DATA DE
AQUISICAO

48

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.114

SALA 201

28/06/2013

49

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

LG COMUM

952.599

SALA 202

28/06/2012

50

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE

LG COMUM

952.597

SALA 203

28/06/2012




REMOTO

51

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.386

SALA 204

28/06/2012

52

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.115

SALA 205

28/06/2013

53

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

LG COMUM

952.600

SALA 206

28/06/2012

54

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.103

SALA 206

28/06/2013

55

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 30000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.403

SALA 207

26/11/2018

56

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

LG COMUM

952.601

SALA 207

28/06/2012

57

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

941.668

SALA 208

21/05/2012

58

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.390

SALA 209

26/11/2018

59

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 9000 BTUS E CONTROLE

REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.363

SALA 210-A

26/11/2018

60

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 9000 BTUS E CONTROLE

REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.362

SALA 210-B

26/11/2018

61

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.396

SALA 210

26/11/2018

62

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 30000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.406

SALA 210

26/11/2018

63

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 30000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.404

SALA 210

26/11/2018

64

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 30000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.405

SALA 210

26/11/2018

65

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

LG COMUM

952.602

SALA 211

31/08/2012




66

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

941.667

SALA 212

21/05/2012

67

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

941.666

SALA 213

21/05/2012

APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO 12 ANDAR

ITEM

EQUIPAMENTO

MARCA/MODELO

TOMBAMENTO

LOCALIZACAO

DATA DE
AQUISICAO

68

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

LG COMUM

952.605

SALA 101

28/06/2018

69

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 30000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.409

SALA 102

26/11/2018

70

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 30000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.408

SALA 102

26/11/2018

71

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 9000 BTUS E CONTROLE

REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.366

SALA 102

26/11/2018

72

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 9000 BTUS E CONTROLE

REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.367

SALA 102

26/11/2018

73

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.100

SALA 103

28/06/2012

74

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.061.035

SALA 104

07/08/2013

75

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

LG COMUM

952.604

SALA 105

28/06/2012

76

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

LG COMUM

952.603

SALA 106

28/06/2012

77

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.387

SALA 107

26/11/2018

78

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.388

SALA 107

21/05/2012

79

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE

ELGIN COMUM

941.669

SALA 108

26/11/2018




REMOTO

80

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 9000 BTUS E CONTROLE

REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.364

SALA 109-A

26/11/2018

81

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 9000 BTUS E CONTROLE

REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.365

SALA 109-B

26/11/2018

82

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 30000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.407

SALA 109

26/11/2018

83

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.117

SALA 110

28/06/2013

84

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.116

SALA 111

28/06/2013

85

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.112

SALA 112

28/06/2013

86

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.111

SALA 113

28/06/2013

APARELHO DE AR CONDICIONADO INSTALADO NO TERREO

ITEM

EQUIPAMENTO

MARCA/MODELO

TOMBAMENTO

LOCALIZACAO

DATA DE
AQUISICAO

87

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.061.033

T1

07/08/2013

88

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.099

T4

28/06/2013

89

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.098

T4

28/06/2013

90

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.118

T4

28/06/2013

91

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.119

T5

28/06/2013

92

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.120

15

07/08/2013

93

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE

ELGIN COMUM

1.061.034

T6

07/08/2013




REMOTO

94

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.121

17

28/06/2013

95

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.122

17

28/06/2013

96

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN COMUM

1.044.123

17

18/07/2013

97

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 30000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.410

T9

26/11/2018

98

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.397

T10

26/11/2018

APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO SUBSOLO

ITEM

EQUIPAMENTO

MARCA/MODELO

TOMBAMENTO

LOCALIZACAO

DATA DE
AQUISICAO

99

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 9000 BTUS E CONTROLE

REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.368

SUBSOLO

26/11/2018

100

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO ACJ
COM 10.000 BTUS E
CONTROLE REMOTO

ELGIN COMUM

3.400.000.370

SUBSOLO

26/11/2018

101

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM30000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

SPRINGER MAXFLEX

797.474

SUBSOLO

26/08/2010

102

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.391

SUBSOLO

26/11/2018

103

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.392

SUBSOLO

26/11/2018

104

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO ACJ
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

CONSUL

3.400.000.375

RACK TERREO

26/11/2018

105

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO ACJ
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

AGRATTO

1.364.042

RACK 12 ANDAR

24/05/2018

106

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO ACJ
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

CONSUL

3.400.000.374

RACK 22 ANDAR

26/11/2018

inz

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO ACJ
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108

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO ACJ
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

CONSUL

3.400.000.372

RACK 42 ANDAR

26/11/2018

109

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO ACJ
COM 10000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

Springer

457.221

12 ANDAR - SALA
DOS BRIGADISTAS

18/04/2005

110

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO ACJ
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN

1.044.101

SUBSOLO - NUMAN

28/06/2013

111

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO ACJ
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

CONSUL

3.400.000.371

SUBSOLO - NUMAN

26/11/2018

APARELHOS AR CONDICIONADO INSTALADOS NO PREDIO DA CODEPLAN COM O PATRIMONIO DA PROCURADORIA

ITEM

EQUIPAMENTO

MARCA/MODELO

TOMBAMENTO

LOCALIZACAO

DATA DE
AQUISICAO

112

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 12000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.376

GEPREC - CODEPLAN

26/11/2018

113

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 18000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.389

GEPREC - CODEPLAN

26/11/2018

114

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.398

GEPREC - CODEPLAN

26/11/2018

115

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.399

GEPREC - CODEPLAN

26/11/2018

116

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 9000 BTUS E CONTROLE

REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.369

GEFAL - CODEPLAN

26/11/2018

117

APARELHO DE AR
CONDICIONADO TIPO SPLIT
COM 24000 BTUS E CONTROLE
REMOTO

ELGIN INVERTER

3.400.000.340

GEFAL - CODEPLAN

26/11/2018

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 09/2019 - MANUTENGAO DE AR CONDICIONADO

ANEXO V - MODELO DE ORDEM DE SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA/CORRETIVA

N2 Ordem de Servigo: Data:

/ /

Localizagdao do Bem:

Numero do Patriménio:

Descricdo do Aparelho:




Quantidade de BTUS:

Marca do Ar:

Descricdo dos servicos a serem executados:

Valor (R$):

servigos:
Item do Pregdo n2:

Prazo maximo para execugdo dos

Data: / /

(assinatura do prestador de servigos)

Data: / /

(assinatura do executor do contrato)

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 09/2019 - MANUTENGAO DE AR CONDICIONADO
ANEXO VI - MODELO DE RELATORIO DE MANUTENGAO PREVENTIVA

Nome da empresa:

Numero da Ordem de
Servigo:

Local:

Data da execugao dos
servigos:

Devera ser feito um quadro, conforme modelo abaixo, para cada condicionador de ar:

Modelo do Ar:

Marca:

Capacidade:

Ndmero do Patriménio:

Localizagdo do Bem:

CondigOes inadequadas
encontradas ou eminéncia
de ocorréncias que possam
prejudicar o perfeito
funcionamento dos
equipamentos consertados:

Observagdes:

SERVICOS EXECUTADOS

DESCRICAO

SIM NAO

NAO SE
APLICA

fabricantes;

1. Remocgdo e limpeza da tampa frontal e do gabinete de acordo com as normas dos

2. Limpeza da parte externa do condicionador de ar;

3. Remogdo, limpeza e lavagem dos filtros de acordo com as normas dos fabricantes;

dos rolamentos;

4, Verificagdo dos rolamentos e mancais dos ventiladores/motores. Se necessario troca

E Madirin o racictrn da tancdn o amnaracam dn anillinamantn am Anararin rnm
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compressor armado, medido com auxilio do amperimetro;

6. Limpeza das serpentinas de evaporagdo e condensadores, com a devida desmontagem
das pecas;

7. Limpeza da bandeja — parte de condensacdo;

8. Verificacdo de fuga de gas refrigerante, com a reposi¢do se necessario;

9. Verificacdo com eventual corre¢do do nivel de ruido e vibragGes anormais;

10. Medigdo e registro da tensdo e corrente elétrica dos motores dos compressores;

11. Verificar funcionamento dos controles remotos, caso tenha;

12. Verificagdo dos visores das linhas de liquido quanto a presenga de umidade no
sistema, com a utilizacdo de bomba de vacuo;

13 Medigdo com registro da temperatura da serpentina de resfriamento, bem como, do
superaquecimento;

14. Verificagdo com correcdo dos sistemas de encaixe dos painéis de acesso ao gabinete;

15. Limpeza externa dos gabinetes;

16. Verificar a drenagem de agua;

17. Substituir isolagGes térmicas danificadas nas tubulagGes;

18. Eliminar possivel mau contato no cabo de alimentagdo, disjuntores e pontos de
interligacdo;

19. Limpeza das bandejas de drenagens;

20. Eliminar ruidos anormais;

21. Verificar se ha fuga de energia para a carcaga do aparelho;

22. Verificar e eliminar possiveis pontos de vazamento de fluido refrigerante (conexd&es e
valvulas);

23. Verificar e executar reparos no contactor magnético do compressor;

24. Medicdo e registro das temperaturas em operac¢do dos motores ventiladores;

25. Verificagdo interna dos gabinetes, com eventual corre¢do termo acusticas — parte de
evaporagao;

26. Medicdo e registro das pressdes dos compressores de descarga, nas linhas de sucg¢do e
bomba de 6leo (no caso de semi-hermético) com eventual ajuste de pressées;

27. Verificagao das valvulas de expansdo termo acusticas parte de condensagdo;

28. Eliminar pontos de obstrugdo de sujeira nas aletas do condensador;

29. Operacgdo do termostato de modo a desarmar e rearmar o compressor, verificando a
existéncia de ruidos ou vibragbes, providenciando, se necessario, sua corre¢io;

30. Os funcionarios usaram uniforme.

Observacdo (anotar o motivo dos servicos ndo executados)

Funcionarios que executaram os servigos:

Nome:

Documento:

Nome:

Documento:

Brasilia/DF, ,de, de 20 .

(Assinatuta técnico responsavel)

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 09/2019 - MANUTENGAO DE AR CONDICIONADO

ANEXO VIl - MODELO DE RELATORIO DE MANUTENGAO CORRETIVA




Nome da empresa:

Numero da Ordem de Servico:

Local:

Data da execucdo dos
servigos:

Modelo do Ar:

Marca:

Capacidade:

NUmero do Patrimdnio:

Localizagao do Bem:

Servigos Executados:

Pecas Trocadas:

CondigOes inadequadas
encontradas ou eminéncia de
ocorréncias que possam
prejudicar o perfeito
funcionamento dos
equipamentos consertados:

Observagoes:

Brasilia/DF, ,de, de 20 .

(Assinatuta técnico responsavel)

(Assinatura do executor do contrato)

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 09/2019 - MANUTENGAO DE AR CONDICIONADO
ANEXO VIil - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Contrato n2:

u Ordem de Servico:

Objeto:

Contratante: PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Contratada:

O Executor do contrato em epigrafe, nos termos do disposto no art. 73, inciso |, alinea
“a”, da Lei n? 8.666, de 1993, certifica que os servicos relacionados na Ordem de Servigo acima
identificada foram recebidos nesta data e serdo objetos de avaliagdo quanto a conformidade de

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

qualidade, de acordo com os critérios de aceita¢dao previamente definidos pela Contratante.

O recebimento definitivo destes servicos ocorrera em até 05 (cinco) dias, desde que ndo
ocorram problemas técnicos ou divergéncias quanto as especificacbes constantes do Termo de

Referéncia correspondente ao contrato supracitado.

DE ACORDO

Brasilia/DF, ,de de 20




CONTRATANTE CONTRATADA
Executor do Contrato Preposto da contratada
(assinatura/matricula) (Assinatura/CPF)

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 09/2019 - MANUTENGAO DE AR CONDICIONADO
ANEXO IX - MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contrato n2: H Ordem de Servico:

Objeto:

Contratante: PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Contratada:

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

O Executor do contrato em epigrafe, nos termos do disposto no art. 73, inciso |, alinea
“b”, da Lei 8666/93, certifica que o(s) servico(s) e/ou bem(ns) integrantes da Ordem de Servico supra,
possui(em) qualidade compativel com a especificada pela Contratante.

Durante o prazo de observagdo e/ou vistoria ficou evidenciada a inexisténcia de
quaisquer vicios, defeitos e incorrecdes aparentes, pelo que declara os servicos recebidos
definitivamente.

DE ACORDO
Brasilia/DF, ,de de 20
CONTRATANTE CONTRATADA
Executor do Contrato Preposto da contratada
(assinatura/matricula) (Assinatura/CPF)

EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N2 09/2019 - MANUTENGAO DE AR CONDICIONADO
ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO

Contrato de Prestacao de Servigos n2 / - , hos termos do Padrdo n2 04/2002.

Processo n?

CLAUSULA PRIMEIRA — DAS PARTES
O Distrito Federal, por meio de PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAdpresentado por

, ha qualidade de , com delegagcdo de competéncia prevista nas
Normas de Execu¢do Orgamentdria, Financeira e Contabil do Distrito Federal e ,
doravante denominada Contratada, CNPJ n2 , com sede em ,

representada por , ha qualidade de




CLAUSULA SEGUNDA — DO PROCEDIMENTO

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de ne ( ), da Proposta
e das Leis n? 8.666 21.06.93 e n2 10.520/2005, Decreto Federal n? 5.450/2005 e Decreto
Distrital n® 23.460/2002.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

O Contrato tem por objeto a contrata¢ao de servicos de: Lote 01- manutengao preventiva e corretiva
em aparelhos condicionadores de ar instalados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com
fornecimento e reposicao de pecas, bem como elaboracdao do PMOC - Plano de Manutengdo e Controle
dos condicionadores de ar e também os servigos de remanejamento anual sob demanda de 30 (trinta)
aparelhos de ar condicionado e/ou Lote 02 - a contratagdo de servigos de manutengdo preventiva e
corretiva nos aparelhos condicionadores de ar de alta precisdo com alto fator de calor sensivel (90%),
instalados na Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com fornecimento e reposicdo de pecas, bem
como a respectiva elaboragdo do PMOC - Plano de Manuteng¢do e Controle, pelo periodo inicial de 12
meses, consoante especifica o Edital de ne (fls. ) e a Proposta de fls.
, que passam a integrar o presente Termo.

CLAUSULA QUARTA - DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO

O Contrato serd executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preco global, segundo o
disposto nos arts. 62 e 102 da Lei n? 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DO VALOR

5.1 - O valor global do Contrato é de ( ) conforme detalhamento abaixo, devendo a
importancia de ( ) ser atendida a conta de dotagGes orcamentarias consignadas no
orcamento corrente — Lei Orgamentaria n2 , de , enquanto a parcela remanescente sera

custeada a conta de dotacdes a serem alocadas no(s) orcamento(s) seguinte(s).

LOTE 01
ITEM - 1- SERVICOS DE ELABORACAO DO PMOC
SUBITEM ESPECIFICACOES QUANTIDADE VALOR TOTAL
Elaboracdo e Implanta¢do do Plano de Manutencéo,
Operagao e Controle —PMOC, para os aparelhos
condicionadores de ar instalados na Procuradoria-
Geral do Distrito Federal. Este Plano deve conter a
o1 identificacdo a descri¢do das atividades a serem o1
executadas, conforme NBR 13.971/97, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas —ABNT e Portaria 3523
de 28/08/1998 do Ministério da Saude e Resolucdo
176/2000, atualizado pela Resolugdo 09/2003 da
Anvisa.
ITEM - 2 - SERVICOS DE MANUTENCAO
VALOR
~ VALOR TOTAL
SUBITEM ESPECIFICACOES QUANTIDADE | BTU/H UNITARIO ANUAL
(12MESES)
o1 F:ondmonador de ar Split, marca ELGIN, modelo 1 9.000
inverter
02 Condicionador de ar Split, marca LG, modelo comum 02 9.000
03 Condicionador de ar ACJ, marca ELGIN, modelo comum 01 10.000
04 Condicionador de ar ACJ, marca SPRINGER, modelo o1 10.000
comum
05 Fondmonador de ar Split, marca ELGIN, modelo 0 12.000
inverter




06 Condicionador de ar ACJ, marca CONSUL, modelo 05 18.000
comum
07 Condicionador de ar ACJ, marca SPRINGER, modelo o1 18.000
comum
08 Condicionador de ar ACJ, marca AGRATO, modelo o1 18.000
comum
09 Fondmonador de ar Split, marca ELGIN, modelo 13 18.000
inverter
10 Condicionador de ar Split, marca ELGIN, modelo 34 18.000
comum
1 Condicionador de ar Split, marca SPRINGER MAXI FLEX, o1 18.000
modelo comum
19 Fondmonador de ar Split, marca ELGIN, modelo 10 24.000
inverter
13 Condicionador de ar Split, marca ELGIN, modelo 03 24.000
comum
14 Condicionador de ar Split, marca LG, modelo comum 12 24.000
15 Condicionador de ar Split, marca SPRINGER MAXI FLEX, 06 30.000
modelo comum
16 Fondmonador de ar Split, marca ELGIN, modelo 10 30.000
inverter
ITEM 3 - SERVICOS DE REMANEJAMENTO - SOB DEMANDA
. VALOR VALOR
SUBITEM ESPECIFICAGOES QUANTIDADE < TOTAL
UNITARIO
ANUAL
o1 REMANEJAMENTO DE APARELHOS DE AR 30
CONDICIONADO, LISTADOS NO ITEM 02
VALOR TOTAL DOS SERVICOS DO LOTE 01:

L | B —

ITEM 04 - PECAS DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR ESPECIFICADOS NO ITEM 02 DO LOTE 01
VALOR VALOR
SUBITEM DESCRIGAO DAS PECAS Qgs’f\r'l\:;'/'\)g: E UNITARIO TOTAL
DA PECA ANUAL
01 COMPRESSOR ACJ 10.000 BTU/H 02
02 COMPRESSOR ROTATIVO AC 9.000 BTU/H 02
03 COMPRESSOR ROTATIVO AC 12.000 BTU/H 01
04 COMPRESSOR ROTATIVO AC 18.000 BTU/H 01
05 COMPRESSOR ROTATIVO AC 24.000 BTU/H 03
06 COMPRESSOR ROTATIVO AC 30.000 BTU/H 01
07 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 9.000 BTU/H 02
08 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 12.000 BTU/H 01
09 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 18.000 BTU/H 01
10 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 24.000 BTU/H 03
11 COMPRESSOR INVERTER ROTATIVO DC 30.000 BTU/H 02
12 MOTOR VENTILADOR DA CONDENSADORA 04
13 MOTOR DA TURBINA DA EVAPORADORA 04
14 CAPACITOR 06
15 CARGA DE GAS COM R22 13
16 CARGA DE GAS COM R410 11,30
17 FILTRO SECADOR 04
18 HELICE DE PLASTICO 04
19 TURBINA DE PLASTICO 04
20 VALVULA DE SERVICO 04
21 CONTACTORA 04




22 PILHA AAA ALCALINA 06
23 TOMADA FEMEA TRIPOLAR 250 VOLTS 04
24 METRO DE CABO PP 2,5 MILIMETROS X 4 06
25 PLUG MACHO TRIPOLAR 250 VOLTS / 25A 02
26 CONTROLE REMOTO 02
27 PLACA ELETRONICA EVAPORADORA 04
28 PLACA ELETRONICA CONDENSADORA 04
29 PLACA RECEPTORA 04
30 SENSOR DE TEMPERATURA 06
31 SENSOR DA EVAPORADORA 06
32 ESPONJOSO 30
33 METRO TUBULACAO DE COBRE DE 3/8” 06
34 METRO TUBULACAO DE COBRE DE 5/8" 06
35 METRO TUBULACAO DE COBRE DE 1/2" 06
36 METRO TUBULACAO 1/4" 06
37 FITA DE ALUMINIO 03
38 CONEXOES PARA TUBULAGAO DE COBRE 04
39 CONEXOES PARA TUBULAGAO DE COBRE 04
0 RESSOLDAR SUPORTE DA CONDENSADORA DOS 02
APARELHOS DE AR CONDICIONADO
41 VALVULA REVERSORA INVERTER QF 02
42 VALVULA DE SERVICO UNIDADE 04
VALOR TOTAL DAS PECAS NOVAS DO LOTE 01:
LOTE 02
ITEM 1- SERVICOS DE ELABORAGAO DO PMOC
SUBITEM ESPECIFICAGCOES QUANTIDADE VALOR TOTAL
Elaboracdo e Implantagdo do Plano de
Manutencdo, Operacdo e Controle —PMOC, para
os aparelhos condicionadores de ar de alta
precisao Split, marca DIAMONT, modelo SSPV 020,
linha SIRIUS, com alto fator de calor sensivel
(90%), instalados na Procuradoria-Geral do
01 Distrito Federal. Este Plano deve conter a 01
identificacdo a descri¢do das atividades a serem
executadas, conforme NBR 13.971/97, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas —ABNT
e Portaria 3523 de 28/08/1998 do Ministério da
Saude e Resolugdo 176/2000, atualizado pela
Resolucdo 09/2003 da Anvisa.
ITEM 2 - SERVICOS DE MANUTENGAO
VALOR
~ VALOR TOTAL
SUBITEM ESPECIFICACOES QUANTIDADE | BTU/H UNITARIO | ANUAL
(12MESES)
Condicionador de ar de alta precisao Split, marca 24.000
01 DIAMONT, modelo SSPV 020, linha SIRIUS, com 02 ou
alto fator de calor sensivel (90%) (2TR)
02 Sistema de controle microprocessado, sistema de o1 i

desumidificacdo e reaquecimento elétrico




VALOR TOTAL DOS SERVICOS DO LOTE 02:

ITEM 03 - PECAS DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE ALTA PRECISAO E DO SISTEMA

MICROPROCESSADO, SISTEMA DE DESUMIDIFICAGAO E REAQUECIMENTO ELETRICO, ESPECIFICADOS NO ITEM 02

DO LOTE 02

; QUANTIDADE VALOR VALOR

SUBITEM DESCRIGAO DAS PECAS ANUAL UNITARIO TOTAL

ESTIMADA DA PECA ANUAL
01 PRETOSTATO DE ALTA 01
02 PRETOSTATO DE BAIXA 01
03 CONTROLADOR MICRO PROCESSADO 01
04 SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE 01
05 RELE ACOPLADOR 01
06 RELE FALTA DE FASE 01
07 TERMOSTATO MECANICO 01
08 FUSIVEL DE VIDRO 01
09 DISJUNTAOR TERMOMAGNETICO DO o1

REAQUECIMENTO

10 DISJUNTOR MOTOR VENTILADOR 01
11 DISJUNTOR MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR 01
12 CONTATOR DO REAQUECIMENTO 01
13 CONTATOR VENTILADOR EVAPORADOR 01
14 CONTATOR MOTOR VENTILADOR 01
15 TRANSFORMADOR 220V-24V 24VA 01
16 TRANSFORMADOR 220V-24V 72VA 01
17 COMPRESSOR 2 TR 01
18 VENTILADOR RADIAL EVAPORADOR 01
19 VENTILADOR AXIAL CONDENSADOR 01
20 FILTROS DE AR DESCARTAVEL 01
21 VARIADOR DE CONDENSACAO 01
22 GAS R407C GARRAFA 11KG 01
23 FILTRO SECADOR 01
24 VALVULA DE EXPANSAO 01
25 RESISTENCIA ELETRICA 01
26 PRESSOTATO DIFERENCIAL 01

VALOR TOTAL DAS PECAS NOVAS DO LOTE 02:

CLAUSULA SEXTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1 — A despesa correrd a conta da seguinte Dotacdo Orcamentaria:

| - Unidade Orgamentdria: 120901 - Procuradoria-Geral do Distrito Federal

Il - Programa de Trabalho:

Il - Natureza da Despesa:

IV - Fonte:
6.2 — O empenho inicial é de ( ), conforme Nota de Empenho n@ ,
emitida em , sob o evento n? , ha modalidade

CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento serd feito mensalmente, de acordo com as Normas de Execugdo Orgamentaria,
Financeira e Contabil do Distrito Federal, mediante a apresentacdo de Nota Fiscal, liquidada em até
30 (trinta) dias de sua apresentagdo, devidamente atestada pelo Executor do Contrato.



7.2. SO serdo pagas as pecas substituidas, nos termos e condi¢gbes estabelecidas no Termo de
Referéncia, segundo a tabela de precos constante da Clausula Quinta. Caso a pec¢a defeituosa nao
conste da referida tabela, o pagamento se dara pelos valores de mercado aferidos, apds pesquisa de
precos, por meio de pelo menos 3 (trés) cotagdes, para pegas e acessorios novos e compativeis.

7.2.1 Afiscalizagdo avaliara a pesquisa de precos realizada pela CONTRATADA a fim de averiguar
a veracidade dos orcamentos apresentados.

7.3 Na emissdo de Previsdao de Pagamento - PP e de Ordem Bancaria — OB, quando o fornecedor ou
contratado estiver em situacdo irregular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS, o
Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, a Justica Trabalhista ou Fazenda Publica do Distrito
Federal, o setorial de administragdo financeira de cada Orgdo ou Entidade deve noticiar a situagio ao
gestor do contrato para as providéncias legais, antes de realizar o pagamento, conforme §19, Art 63 do
Decreto Distrital 32.598/2010 (Parecer 57/2018 — PRCON/PGDF)

CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO DE VIGENCIA E DO REAJUSTE

8.1. O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, com eficicia a partir de
sua publicagdao, sendo seu extrato publicado no DODF, a expensas do Contratante, podendo ser
prorrogado, no interesse da Contratante, por iguais e sucessivos periodos até o limite de 60 (sessenta)
meses, conforme artigo 57, inciso Il, da lei n2. 8666.

8.2. Observado o interregno minimo de 01 (um) ano, serd admitido o reajuste do contrato, desde que
solicitado e demonstrado, pela contratada, de forma analitica, a variagdao efetiva dos custos de
produgao, a contar da data de apresentagao da proposta.

8.2.1. O indice a ser aplicado na data do reajuste serd o indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo— IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE, ou, na insubsisténcia
deste, por outro indice que vier a substitui-lo.

8.2.2. A aplicacdo de novos reajustes deve considerar a data e os valores do reajuste anterior,
restando vedada a aplicacdo de indices acumulados por um periodo superior a 12 meses.

8.3. Os reajustes a que a contratada fizer jus e ndo forem solicitados durante a vigéncia do contrato,
serdo objeto de preclusdo com a assinatura da prorrogagdao contratual ou com encerramento do
contrato.

8.4. A prorrogacao do prazo de vigéncia do contrato ficard condicionada a avaliacdo da qualidade dos
servicos prestados, a comprovacao da compatibilidade com os precos de mercado, bem como a
existéncia, em cada ano, de dota¢do orcamentaria para suportar as despesas dele decorrentes.

CLAUSULA NONA - DA GARANTIA

9.1. Para o fiel cumprimento das obriga¢des contratuais, sera exigida da adjudicataria a prestacdo de
garantia no valor correspondente a 3% (trés por cento) do montante do contrato, mediante uma das
seguintes modalidades:

| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda; (Redacdo dada pela Lei n2 11.079, de 2004)

Il - seguro-garantia; (Redac¢do dada pela Lei n? 8.883, de 1994)
Il - fianga bancaria. (Redacdo dada pela Lei n? 8.883, de 8.6.94)

9.1.1. A Contratada convocada deve apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado
da data da entrega da via do contrato assinada, comprovante de prestacao de garantia no valor e
nas condi¢des descritas neste Edital.

9.1.2. A garantia somente podera ser levantada apds o cumprimento integral de todas as
obrigacOes contratuais assumidas e a extingdao do Contrato;

9.1.3. A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual por responsabilidade da Contratada,
até a definitiva solucdo das pendéncias administrativas ou judiciais que porventura existam.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L11079.htm#art26
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art56%C2%A71ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art56%C2%A71iii

9.1.4. Sem prejuizo das sangbes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia
exigida sera considerada inexecu¢ao do Contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de
Empenho emitida e ensejara a rescisdao Contratual, nos termos do inciso | do art. 78 da Lei n2
8.666/93.

9.2. Da garantia da Execuc¢do do Objeto:

9.2.1. Todas as pecas e equipamentos empregados deverdo ser originais, ou equivalentes a estes
em qualidade, caracteristicas fisicas, elétricas e de eficiéncia, ter garantia minima de (90)
noventa dias ou, no caso de pecas e acessorios com garantia de fabrica, o periodo que for
determinado pelo fabricante, quando este for maior.

9.2.2. A garantia para mao-de-obra executada sera de 90 (noventa) dias.

9.2.3. A substituicdo do compressor tera garantia minima de 90 (noventa) dias ou o periodo que
for determinado pelo fabricante, quando este for maior.

9.2.4. As obrigacdes da garantia se estendem apds a vigéncia contratual, no limite do prazo de
garantia acima estabelecido, quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA — DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

10.1. Assegurar aos funciondrios credenciados pela contratada o livre acesso aos equipamentos,
proporcionando todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar o servigo;

10.2. Prestar esclarecimentos sobre eventuais circunstancias em que foram observadas as
irregularidades e/ou os defeitos apresentados durante o funcionamento dos equipamentos,
notificando a contratada de qualquer irregularidade encontrada na prestacdo do servico;

10.3. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo as Normas de Execucdo Orcamentaria, Financeira e
Contabil do Distrito Federal;

10.4. Permitir o acesso do pessoal técnico necessario a execu¢do dos servicos as instalagdes fisicas
onde serdo executados os servicos, observando os preceitos legais, regulamentos e normas que
disciplinam a seguranga do ambiente;

10.5. A contratante poderd a qualquer tempo e a seu critério exclusivo, por intermédio do executor do
contrato, solicitar a apresentacdo de comprovacdo de procedéncia dos materiais, pecas e
componentes utilizados nos servigos objetos deste processo constantes no contrato;

10.6. Colocar a disposicao da contratada as informagdes técnicas disponiveis sobre equipamentos,
referentes aos servicos anteriormente executados;

10.7. Permitir a execugdo dos servicos e trocas de pecas no laboratdrio da contratada sempre que
houver necessidade de reparos fora do local da instalagdo, seguindo as diretrizes do Termo de
Referéncia itens 7.3., 7.4., 7.5. e 7.6., nesse caso as despesas de transporte de equipamentos correrao
por conta da contratada.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
11.1 - A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

| . até o quinto dia util do més subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos
previdencidrios, resultantes da execugao do Contrato;

Il . comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.
11.2 - S3o obrigacGes da Contratada:

a) Providenciar junto ao CREA-DF as Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes
ao objeto deste TERMO DE REFERENCIA e especialidades pertinentes, quando cabivel, nos termos da
Lei n? 6.496/1977;

b) Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigagdes fiscais incidentes ou
que vierem a incidir sobre o objeto deste TERMO DE REFERENCIA, até o recebimento definitivo dos
servigos;

c) Atender as normas técnicas, além das normas e portarias sobre seguranga e saude no



trabalho e providenciar os seguros exigidos em Lei, na condi¢cdo de Unica responsdvel por acidentes e
danos que eventualmente causar a pessoas fisicas e juridicas direta ou indiretamente envolvidas nos
servigos objeto do contrato;

d) Fornecer mdo-de-obra especializada necessaria para a manutengdo dos servigcos objeto deste
TERMO DE REFERENCIA;

e) Elaborar, por meio de seu responsavel técnico, Plano de Manutengao, Operagdo e Controle -
PMOC, conforme exigido pela Portaria n? 3.258/98-ANVISA/Ministério da Saude, e executa-lo como
programa de manutengao preventiva dos equipamentos, com estrita observancia a periodicidade dos
servicos nela contida;

f) Apresentar no prazo maximo de 30 (trinta) dias, contado a partir da assinatura do contrato, o
PMOC de acordo com a Portaria n2 3.523/98-ANVISA/Ministério da Saude;

g) Apresentar relatério mensal de cada equipamento assistido nas manutenc¢des preventivas
e/ou corretivas, de acordo com o PMOC;

h) Utilizar na limpeza dos componentes dos equipamentos somente produtos biodegradaveis
registrados no Ministério da Saude, sendo proibida a utilizagdo de substancias classificadas como
carcinogénicas, teratogénicas e mutagénicas;

i) Manter limpos os locais onde se realizarem os servigos;

i) Reparar qualguer erro e substituir quaisquer pecgas, as suas expensas, em que se verifiquem
defeitos resultantes da ma execucdo dos servigos;

k) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado por seus empregados, direta ou
indiretamente, ao patriménio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal ou a terceiro por dolo ou culpa,
decorrentes da execugdo dos servigos;

) Levar imediatamente ao conhecimento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal qualquer
fato extraordinario ou anormal que ocorra durante a vigéncia do contrato, para ado¢do das medidas
cabiveis;

m) Informar para efeito de controle de acesso, a relagdo dos empregados que prestardo servigos,
com os respectivos nimeros de identidade e manté-los identificados com crach3;

n) Manter seus empregados protegidos por Equipamentos de Protecao Individual;

o) Nao repassar para outrem a responsabilidade pelo cumprimento do objeto deste TERMO DE
REFERENCIA;

p) Responsabilizar-se por quaisquer consequéncias oriundas de acidentes que possam vitimar

seus empregados nas dependéncias da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, quando do desempenho
dos servicos atinentes ao objeto deste TERMO DE REFERENCIA, ou em conexdo com estes, devendo
adotar todas as providéncias que exigir a legislacdo em vigor;

q) Executar os servicos de forma que ndo interfiram no bom andamento das rotinas de
funcionamento do 6rgao, cujo horario a ser estabelecido devera atender ao interesse e conveniéncia
da Administracao;

r) Indicar, na assinatura do contrato, 01 (um) preposto para representd-la perante a
Procuradoria-Geral do Distrito Federal;

s) Manter todos os equipamentos, materiais e produtos necessarios a execugao dos servicos em
perfeitas condi¢Ges de uso e, em se tratando de equipamentos elétricos, estes devem ser dotados de
sistema de prote¢dao, de modo a evitar danos a rede elétrica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal;

1) Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todas as
pecas, materiais e produtos, bem como equipamentos e ferramentas em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com observancia as recomendag¢les aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao;

u) Manter durante toda execugdo do contrato objeto deste TERMO DE REFERENCIA, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢gdes de habilitacdo exigidas para
contratagao;

V) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas;



w) Substituir, sempre que possivel, as substdncias toxicas por outras atdxicas ou de menor
toxicidade;

X) Usar produtos de limpeza que obedecam as classificacdes e especificacOes determinadas
pela ANVISA;
y) Nos termos do Decreto n? 2.783, de 1998, e Resolucio CONAMA n2 267, de 14/11/2000, é

vedada a utiliza¢do, na execugdo dos servigcos, de qualquer das substancias que destroem a camada
de ozénio — SDO, abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e
tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as contenha ou delas faga uso, a exce¢dao
dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal, conforme artigo 12, pardgrafo Unico, do
Decreto n? 2.783, de 1998, e artigo 42 da Resolugdo CONAMA n2 267, de 14/11/2000;

z) Quando do fornecimento de pecas, a contratada devera cumprir o disposto no art. 7° da Lei
Distrital n2 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que trata dos critérios de sustentabilidade ambiental
na quisicao de bens e na contratacdo de obras e servigos pelo Distrito Federal , a qual preconiza:

e sejam constituidos por material reciclado, atdxico e biodegradavel, na forma das normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e oferegcam menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

e ndo contenham substancias perigosas acima dos padrfes tecnicamente recomendados por
organismos nacionais ou internacionais;

e estejam acondicionados em embalagem adequada, feita com a utilizacdo de material recicldvel,
com o menor volume possivel;

e funcionem com baixo consumo de energia ou de agua;

e sejam potencialmente menos agressivos ao meio ambiente ou que, em sua producdo, sig
nifiqguem economia no consumo de recursos naturais;

e possuam certificado emitido pelos érgaos ambientais;

e possuam certificagcdo de procedéncia de produtos.

aa) Em relacdo a substituicio de componentes:

ab) Caso se constate, na manutencdo preventiva e ou corretiva, a necessidade de substituir
quaisquer pegas e ou componentes, estas deverao ser definitivamente substituidas pela contratada;

ac) A CONTRATADA devera fornecer pecas novas e originais do fabricante do equipamento
incluindo os componentes previstos no TERMO DE REFERENCIA;

ad) A CONTRATANTE analisara a possibilidade de reposicdo com pecas compativeis, similares ou
recondicionadas por parte da Contratada, considerando a inexisténcia de pecas originais do fabricante
do equipamento no mercado e/ou no pais, desde que adquiridos de outros fabricantes id6éneos,
conceituados e com garantia minima de 90 (noventa) dias;

ae) Na utilizacdo de pegas compativeis, similares, recondicionadas ou substituidas por outras ndao
originais do fabricante, a Contratada responsabilizar-se-a pelas:

af) SubstituicOes e reparos que fizer nos equipamentos, utilizando materiais compativeis,
similares, recondicionados ou de especificacdo idéntica;

ag) Por quaisquer danos irreversiveis, caso ocorram, devido a utilizacdo de pecgas incompativeis
ou inadequadas aos equipamentos de ar condicionado desta PGDF, repondo pecas e/ou equipamentos
de forma parcial ou completo conforme a extensdo do dano causado;

ah) A recuperacdo de pegas e ou componentes danificados serdo aceitos quando
comprovadamente e economicamente favoravel a administragao, considerando o tempo de devolugdo,
prazo de funcionamento e garantia de no minimo de 90 (noventa) dias e custo, em relacdo a
substituicdo por novo e devera ser efetuada em oficina especializada e devolvida com relatério técnico
detalhado e conclusivo;

ai) A CONTRATADA somente procedera a substituicdo das pegas apdés a autorizacdo do
EXECUTOR DO CONTRATO atendendo aos procedimentos administrativos pertinentes;

aj) A contratada somente podera retirar quaisquer pegas, componentes e/ou equipamentos das



dependéncias desta Procuradoria-Geral do Distrito Federal, sob qualquer finalidade, apds autoriza¢do
formal da contratante;

ak) E responsabilidade da contratada remover quaisquer pecas, componentes ou equipamento
com o devido acondicionamento para transporte até o local em que devera ser consertado, bem como,
pelas despesas operacionais decorrentes. Qualquer dano ou perda apds a retirada de quaisquer itens
ou componentes serd de total responsabilidade da contratada.

al) N3 o fazer uso de m3o de obra infantil, nos termos da Lei Distrital n2 5.061/2013.

am) Adotar na execugdo do contrato, praticas de sustentabilidade ambiental, a recepcdo de bens,
embalagens, recipientes ou equipamentos inserviveis e ndo reaproveitaveis pela PGDF, praticas de
desfazimento sustentavel, reciclagem dos bens inserviveis e processos de reutilizacdo, nos termos
estabelecidos na Lei Distrital n2. 4.770, de 22 de fevereiro de 2012, que sejam aplicdveis ao objeto
desta licitagdo..

an) Durante a execu¢dao do contrato fica vedado o uso de conteldo discriminatério: contra a
mulher, que incentive a violéncia ou que exponha a mulher a constrangimento,homofébico ou qualquer
outro que represente qualquer tipo de discriminagdo, especialmente voltados contra minorias em
condicdes de vulnerabilidade, sob pena de rescisdo do contrato e aplicacdo de multa, sem prejuizo de
outras sangdes cabiveis, nos termos do que dispde a Lei 5.448/2015, regulamentada pelo Decreto
Distrital 38.365/2017. (PARECER 57/2018 — PRCON/PGDF)

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAGAO CONTRATUAL

12.1 — Toda e qualquer alteracdo devera ser processada mediante a celebracdo de Termo Aditivo, com
amparo no art. 65 da Lei n? 8.666/93, vedada a modificacdo do objeto.

12.2 — A alteragdo de valor contratual, decorrente do reajuste de preco, compensagao ou penalizagao
financeira, prevista no Contrato, bem como o empenho de dotaces orcamentarias, suplementares,
até o limite do respectivo valor, dispensa a celebracdo de aditamento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na execugao, bem como a inexecugao total ou parcial do Contrato sujeitard a
Contratada as sangOes previstas no Edital, e aquelas estabelecidas no Decreto n? 26.851, de
30/05/2006, publicado no DODF n2 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, e alteracdes posteriores.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO AMIGAVEL

O Contrato poderd ser rescindido por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo da
licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administracdo, devendo para tanto, o ato ser precedido
de autoriza¢ao escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESCISAO

O Contrato podera ser rescindido por ato unilateral da Administracdo, reduzido a termo no respectivo
processo, na forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei n? 8.666/93, sujeitando-
se a Contratada as consequéncias determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuizo das
demais sangdes cabiveis.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS DEBITOS PARA COM A FAZENDA PUBLICA

Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou ndo do ajuste, serdo inscritos
em Divida Ativa e cobrados mediante execucdo na forma da legislagdo pertinente, podendo, quando
for o caso, ensejar a rescisdo unilateral do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO EXECUTOR

O Distrito Federal, por meio de , designara um Executor para o Contrato, que




desempenhara as atribui¢cOes previstas nas Normas de Execucdo Orcamentdria, Financeira e Contabil.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO E DO REGISTRO

A eficacia do Contrato fica condicionada a publicacdo resumida do instrumento pela Administracdo, na
Imprensa Oficial, até o quinto dia Util do més seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, apds o que devera ser providenciado o registro do instrumento na PGDF, de
acordo com o art. 60 da Lei n2 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a
Corrupgdo, no telefone 0800-6449060. (Decreto n2 34.031/2012, publicado no DODF de
13/12/2012p 5.)

Fica eleito o foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir quaisquer duvidas relativas ao cumprimento
do presente Contrato.

Brasilia, de de 20

Pelo Distrito Federal:

Pela Contratada:

Testemunhas: 01.

02.

Documento assinado eletronicamente por CLEONICE NERI DOS SANTOS - Matr.0238152-4,
Pregoeiro(a), em 01/11/2019, as 14:38, conforme art. 62 do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diario Oficial do Distrito Federal n2 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.
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